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AVVERTENZE
	f L’apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 
8 anni in su e da persone affette da handicap fisico, 
sensoriale o mentale, nonché da persone senza 
esperienza e senza specifiche conoscenze, solo se 
sotto sorveglianza o se precedentemente istruite 
sull’utilizzo sicuro dell’apparecchio e dopo aver com-
preso i pericoli che l’utilizzo comporta. Non lasciare 
che i bambini giochino con l’apparecchio. Non far 
eseguire le operazioni di pulizia e manutenzione 
dell’apparecchio a bambini non sorvegliati.

	f Non sono ammessi allacciamenti temporanei o vo-
lanti alla rete elettrica. Deve inoltre essere possibile 
scollegare l’apparecchio dalla rete elettrica mediante 
una linea di sezionamento onnipolare con distanza di 
separazione di almeno 3 mm.

	f L’alimentazione elettrica non può essere interrotta 
nemmeno fuori del periodo stagionale di riscalda-
mento. In caso di interruzione dell’alimentazione, la 
protezione antigelo del sistema non è garantita.

	f Non spegnere il sistema in estate. Il sistema di 
regolazione della pompa di calore dispone di un com-
mutatore estate/inverno automatico.

	f Rispettare le distanze minime, per garantire il corretto 
funzionamento dell’apparecchio e consentire gli inter-
venti di manutenzione.

	f Nell’esercizio bivalente si potrebbe verificare un feno-
meno di ritorno dell’acqua dal secondo generatore di 
calore alla pompa di calore. Si prega di notare che la 
temperatura dell’acqua di ritorno può essere al mas-
simo 65°C.

	f I lavori di manutenzione, ad esempio la verifica della 
sicurezza elettrica, devono essere eseguiti da un tec-
nico specializzato.

	f Si raccomanda di fare eseguire annualmente una 
revisione (verifica delle condizioni effettive) e, se 
necessario, una manutenzione (ripristino delle 
condizioni di riferimento) da parte di un tecnico 
specializzato.

USO

1.	 Note sulla documentazione
I capitoli “Avvertenze” e “Uso” si rivolgono all’utilizzatore 
finale e al tecnico specializzato.

Il capitolo “Installazione” si rivolge al tecnico specializzato.

Salvo diversa indicazione, tutti i contenuti della presente 
documentazione sono validi per le macchine seguenti: 

Macchina N. articolo
TERRA 6 HPLA 265010

TERRA 8 HPLA 265020

TERRA 11 HPLA 265030

TERRA 14 HPLA 265040

TERRA 18 HPLA 265050

TERRA 27 HPLA 265070

TERRA 6 HPLB 265012

TERRA 8 HPLB 265022

TERRA 11 HPLB 265032

TERRA 14 HPLB 265042

La presente documentazione descrive apparecchi che non 
sempre sono compresi nella dotazione di serie fornita. So-
no pertanto possibili differenze rispetto all’apparecchio in 
uso.

	Nota
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere attenta-
mente la presente documentazione e conservarla 
per futuro riferimento. Consegnare la documen-
tazione all’eventuale utilizzatore successivo o al 
nuovo utilizzatore.

1.1	 Avvertenze di sicurezza

1.1.1	 Struttura delle avvertenze di sicurezza

	TERMINE DI SEGNALAZIONE: Tipo di peri-
colo
Qui sono indicate le possibili conseguenze in ca-
so di mancata osservanza delle avvertenze per la 
sicurezza.
	» Qui sono riportate le istruzioni operative per 
eludere o eliminare la fonte del pericolo.

1.1.2	 Simboli e possibili pericoli

Simbolo Tipo di pericolo
Lesione 
 

Scarica elettrica 
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Simbolo Tipo di pericolo
Ustione
(ustione, scottatura) 

Danni materiali
(danni all’apparecchio, danni conseguenti e danni 
ambientali) 

1.1.3	 Termini di segnalazione

Termine di 
segnalazio-
ne

Significato

PERICOLO Indicazioni che, se non osservate, causano lesioni 
gravi o addirittura letali.

AVVERTEN-
ZA 

Indicazioni che, se non osservate, possono causare 
lesioni gravi o addirittura letali.

CAUTELA Indicazioni che, se non osservate, possono causare 
lesioni medio-gravi o lievi.

1.2	 Altri simboli

	► Questo triangolo viene utilizzato come carattere dei 
punti elenco.

	» Queste due frecce sono il simbolo che indica un’istru-
zione operativa. Questo simbolo indica che si deve 
intervenire. Le azioni necessarie vengono descritte 
passo per passo.

	{ Questi simboli indicano il livello del menu del 
software. In questo esempio sono illustrati 3 livelli 
di menu.

Simbolo Note
non smaltire insieme ai rifiuti domestici

difficilmente infiammabile

sono presenti altri documenti e devono essere con-
sultati

1.3	 Unità di misura

	Nota
Salvo diversa indicazione, nella presente docu-
mentazione tutte le misure di lunghezza sono da 
intendersi in millimetri (ad es. nelle tabelle o nelle 
figure).

1.4	 Dati di resa dichiarati

I dati di resa dell’apparecchio indicati nella presente docu-
mentazione (testo, tabelle e diagrammi) sono stati rilevati in 
condizioni di misura normalizzate. Tuttavia, queste condi-
zioni di misura normalizzate spesso non corrispondono del 
tutto alle condizioni specifiche presenti presso l’esercente 
dell’impianto in questione. Esempi di fattori specifici che 
influenzano il funzionamento del sistema sono la struttura 
del sistema stesso, l’età dell’impianto e le portate effettive. 
Per questo motivo i dati di resa indicati possono essere 
diversi da quelli specifici dell’impianto.

È possibile confermare i dati di resa indicati, soltanto se 
le misurazioni eseguite per l’apparecchio sono state effet-
tuate in conformità alle rispettive condizioni di misurazione 
normalizzate.

2.	 Sicurezza

2.1	 Uso conforme

L’apparecchio è progettato per l’impiego in ambiente do-
mestico. Può essere utilizzato in modo sicuro anche da 
persone non specificatamente istruite. L’apparecchio può 
essere utilizzato anche in ambiente non domestico, ad 
esempio in ambiente aziendale, se utilizzato secondo le 
stesse modalità.

Qualsiasi utilizzo dell’apparecchio diverso da quello sopra 
specificato è considerato non conforme. Nell’uso conforme 
rientra anche il completo rispetto della presente docu-
mentazione, nonché della documentazione relativa agli 
accessori utilizzati.

2.2	 Avvertenze di sicurezza generali

Osservare le seguenti avvertenze e disposizioni di sicu-
rezza per l’apparecchio.

	► L’impianto elettrico e l’installazione dell’apparecchio 
devono essere eseguiti da un tecnico specializzato. 
L’apparecchio può essere aperto solo da un tecnico 
specializzato.

	► La messa in servizio e la manutenzione dell’apparec-
chio possono essere eseguite soltanto dall’Assistenza 
clienti OCHSNER o da suoi partner autorizzati.

	► Il tecnico specializzato è responsabile dell’osservan-
za delle normative in vigore durante l’installazione e 
la prima messa in servizio dell’apparecchio.

	► Usare l’apparecchio solo a installazione completata e 
con tutti i dispositivi di sicurezza.

	► Proteggere l’apparecchio dalla polvere e dalla sporci-
zia durante i lavori di costruzione. Utilizzare il sacco 
di plastica fornito in dotazione.
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	► Gli interventi di modifica sull’apparecchio possono es-
sere eseguiti soltanto dal servizio di Assistenza clienti 
OCHSNER o da suoi partner autorizzati.

	► Il regolatore permette di attivare le funzioni di pro-
tezione per la pompa di calore. Poiché il regolatore 
non è certificato come dispositivo di sicurezza, è 
necessario adattare la sicurezza da guasti o danneg-
giamenti della pompa di calore alle prescrizioni locali 
(ad es. prevedendo un cablaggio esterno aggiuntivo 
per i dispositivi di sicurezza utilizzati). Quando si ef-
fettuano upgrade o aggiornamenti del software del 
regolatore occorre controllare tutte le funzioni para-
metrizzate della pompa di calore.

	► Prima di iniziare i lavori di allacciamento elettrico e 
installazione, togliere tensione all’impianto a pompa 
di calore.

	► L’apparecchio non può essere utilizzato come gradino 
o pedana. Non salire sopra l’apparecchio ed evitare 
di appoggiarvi sopra dei pesi.

	AVVERTENZA: Lesione
L’apparecchio può essere utilizzato da bambini da-
gli 8 anni in su e da persone affette da handicap 
fisico, sensoriale o mentale, nonché da persone 
senza esperienza e senza specifiche conoscenze, 
solo se sotto sorveglianza o se precedentemente 
istruite sull’utilizzo sicuro dell’apparecchio e dopo 
aver compreso i pericoli che l’utilizzo comporta. 
Non lasciare che i bambini giochino con l’appa-
recchio. Non far eseguire le operazioni di pulizia 
e manutenzione dell’apparecchio a bambini non 
sorvegliati.

3.	 Descrizione dell’apparecchio
L’apparecchio è una pompa di calore geotermica costitui-
ta da un’unità interna ed un circuito geotermico (collettori 
geotermici, sonda geotermica). L’apparecchio è in grado di 
fornire riscaldamento e acqua calda sanitaria a un intero 
edificio.

3.1	 Funzionamento

La pompa di calore geotermica preleva energia termica 
dal terreno (bassa temperatura) e la trasferisce insieme 
all’energia elettrica di azionamento a un circuito di riscal-
damento e/o dell’acqua calda sotto forma di calore utile 
(temperatura più alta).

Normalmente la pompa di calore funziona in modalità di 
riscaldamento monovalente. La pompa di calore può es-
sere combinata con altri generatori di calore.

La pompa di calore è costituita da circuiti separati, accop-
piati tra loro mediante scambiatori di calore:

	► circuito sorgente di calore (circuito acqua glicolata 
con collettori geotermici o sonda geotermica)

	► circuito frigorifero

	► circuito di utilizzo del calore (cessione del calore al 
riscaldamento e/o all’acqua calda)

Principio di funzionamento di una pompa di calore geo-
termica:

1	 Evaporatore (scambiatore di calore a piastre)
2	 Compressore
3	 Condensatore (scambiatore di calore a piastre)
4	 Valvola di espansione
5	 Utilizzo del calore (riscaldamento, acqua calda)
6	 Geotermia come sorgente di calore (circuito acqua 

glicolata)
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3.2	 Componenti dell’apparecchio

3.2.1	 Unità interna

L’unità interna è prevista esclusivamente per l’installazione 
all’interno di un edificio. L’unità interna comprende il com-
pressore, disaccoppiato acusticamente dall’alloggiamento 
su più livelli. L’alloggiamento è ottimizzato dal punto di vista 
dell’isolamento acustico, consentendo un funzionamento 
particolarmente silenzioso.

Compressore

Il compressore ermetico è progettato per applicazioni a 
pompa di calore ad alta efficienza. Nell’unità interna è 
installato un limitatore di corrente di spunto adeguato al 
compressore.

Riscaldamento elettrico integrativo

L’apparecchio può essere dotato di un riscaldamento 
elettrico integrativo (resistenza elettrica a immersione) 
opzionale.

Condensatore

Il condensatore è costituito da uno scambiatore di calore 
a piastre. Lo scambiatore di calore a piastre è in acciaio 
inossidabile e isolato su tutti i lati dall’acqua di condensa 
e da perdite di calore.

Evaporatore

L’evaporatore è costituito da uno scambiatore di calore a 
piastre. Lo scambiatore di calore a piastre è in acciaio 
inossidabile e isolato su tutti i lati dall’acqua di condensa 
e da perdite di calore.

3.2.2	 Regolazione della pompa di calore

Il sistema di regolazione della pompa di calore OCHSNER 
contiene i dispositivi per la regolazione degli impianti di 
riscaldamento a pompa di calore con funzione di raffre-
scamento e produzione di acqua calda. Nella versione 
standard, la regolazione della pompa di calore è costituita 
dal regolatore OTE e dal pannello di comando principale, 
componenti che sono entrambi montati nell‘unità interna.

Il regolatore OTE può regolare i seguenti circuiti dell’im-
pianto e generatori di calore:

	► 1 circuito diretto (riscaldamento e/o raffrescamento)

	► 1 circuito miscelato (riscaldamento e/o 
raffrescamento)

	► 1 serbatoio acqua calda a riscaldamento diretto (con 
riscaldamento integrativo)

	► 1 pompa di calore (riscaldamento e raffrescamento)

	► 1 generatore di calore integrativo (riscaldamento 
elettrico integrativo o contatto di attivazione per gene-
ratore di calore esterno)
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3.3	 Targhetta di identificazione

Sull’unità interna sono applicate due targhette con i dati 
di identificazione della pompa di calore. Sul carter destro 
dell’apparecchio è inoltre presente una piccola targhetta 
con il numero di fabbricazione.

1	 Targhetta di identificazione (retro unità interna e fron-
te armadio di comando)

2	 Numero di fabbricazione (carter destro 
dell’apparecchio)
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4.	 Effettuare le impostazioni
Le impostazioni si effettuano dall’unità di comando princi-
pale dell’unità interna (con display grafico o display touch) 
oppure da un pannello di comando locale con display touch 
fissato alla parete.

L’unità di comando principale è montata in un alloggiamen-
to di plastica facilmente accessibile dalla parte superiore 
dell’unità interna. Sono disponibili per l’utente 2 tasti per 
la navigazione nei menu e un display grafico luminoso.

Lu 09/01/17 10:02

-12,5°C 22°C 52,5°C

32,5°C

Modalità riscaldamento
OCHSNER OTE MENU

1	 Tasto A 
Premere per tornare indietro di un passaggio nel menu (ESC)

2	 Indicazione della funzione del tasto A o indicazione di un guasto
3	 Stato operativo
4	 Temperatura esterna
5	 Data
6	 Ora
7	 Temperatura acqua calda
8	 Temperatura ambiente
9	 Temperatura sistema
10	Indicazione della funzione del tasto B
11	Tasto B 

Ruotare per effettuare una selezione nel menu o modificare un’impostazione 
Premere per confermare (ENTER)

Premendo il tasto B di destra si apre il menu principale in 
cui è visualizzato l’impianto di riscaldamento. Ogni utilizza-
tore di calore (circuiti di riscaldamento, circuiti acqua calda) 
e ogni generatore di calore (pompa di calore, riscaldamen-
to elettrico integrativo, caldaia ecc.) ha un proprio menu 
con i relativi sottomenu.

Premendo il tasto A si torna indietro di un passaggio al 
menu precedente.

Ulteriori indicazioni sull’uso della regolazione della pompa 
di calore sono disponibili nelle istruzioni per l’uso del rego-
latore, fornite in dotazione con la pompa di calore.

	Nota
La pompa di calore non ha un interruttore principa-
le proprio. In situazioni di emergenza è necessario 
disinserire il sistema mediante i dispositivi di sicu-
rezza prescritti.
	» Accertarsi che i dispositivi di sicurezza siano 
facilmente accessibili. Deve essere sempre 
possibile effettuare un disinserimento d’emer-
genza.

4.1	 Costi di esercizio

Nelle prime due stagioni di riscaldamento i costi di esercizio 
possono essere fino al 50% più alti a seconda dell’umidità 
residua dell’edificio. Se è attivo un programma di tratta-
mento termico del massetto, i costi di esercizio aumentano 
ulteriormente.

4.1.1	 Temperature di mandata

Per un esercizio ottimale della pompa di calore, si consiglia 
di mantenere le temperature di mandata del riscaldamento 
il più possibile basse (anche le temperature per l’acqua 
calda). La temperatura massima di mandata dell’impianto 
con questa pompa di calore deve essere limitata a 60°C.

	Nota
Un aumento di 1°C della temperatura ambiente 
comporta un aumento del consumo pari al 5-7%.
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4.1.2	 Ventilazione

Durante la stagione di riscaldamento si consiglia di ef-
fettuare ventilazioni intermittenti in base alle necessità 
individuali. Dal punto di vista del consumo energetico una 
ventilazione intermittente è molto più efficiente rispetto alla 
ventilazione continua e quindi anche più economica. Evi-
tare la ventilazione continua.

4.1.3	 Programma di riduzione del riscaldamento

Dal punto di vista dell’efficienza energetica, in riscaldamen-
ti a bassa temperatura (ad es. riscaldamento a pavimento), 
si sconsiglia di ridurre la temperatura di mandata del riscal-
damento con un programma orario. La reazione dei sistemi 
è molto lenta e a causa della maggiore potenza richiesta 
dal sistema al termine della fase di riduzione, è possibile 
che si attivi il secondo generatore di calore (caldaia, resi-
stenza elettrica a immersione). Tale intervento può causare 
un aumento dei costi di esercizio.

4.1.4	 Programma di trattamento termico per massetto

Con una pompa di calore geotermica non sono ammessi 
trattamenti termici dei massetti (asciugatura di massetti). 

	Danni materiali
L’uso della pompa di calore per il trattamento ter-
mico di massetti può causare perdita di efficienza, 
formazione di ghiaccio con faglie nel terreno, fino 
ad avaria dell’impianto.
	» Per una il trattamento termico di massetti, 
come generatore di calore utilizzare una resi-
stenza elettrica a immersione. La resistenza 
elettrica a immersione deve essere prevista 
nella mandata della pompa di calore (opzione 
unità interna), nel serbatoio di accumulo iner-
ziale della pompa di calore o nel separatore 
idraulico.

5.	 Cura e manutenzione
Si raccomanda di far eseguire annualmente una revisione 
e, se necessario, la manutenzione della pompa di calore 
dall’Assistenza clienti OCHSNER.

	Danni materiali
Gli interventi di manutenzione sui componenti elet-
trici della pompa di calore possono essere eseguiti 
soltanto da tecnici specializzati.

	» Se necessario, per la pulizia delle parti del carter 
dell’unità interna, utilizzare un panno umido (inumidito 
con acqua o acqua leggermente saponata). Non usa-
re detergenti abrasivi né aggressivi.

	» Non utilizzare un pulitore ad alta pressione.

	» Durante i lavori di montaggio, proteggere l’unità 
interna dalla polvere e dalla sporcizia con una coper-
tura idonea. Utilizzare il sacco di plastica fornito in 
dotazione.

	» Accertarsi che il circuito di riscaldamento sia riempito 
con una quantità di acqua per riscaldamento suffi-
ciente, come prescritto dalle normative.

	Nota
Fare eseguire una volta all’anno un controllo della 
tenuta del circuito frigorifero della pompa di calore 
(come da Regolamento UE n. 517/2014).
	» Garantire l’accesso ai punti saldati del circuito 
frigorifero per tutto l’anno.
	» Documentare il risultato della prova di tenuta 
nel verbale di prova del sistema.

6.	 Risoluzione dei problemi
Problema Causa Rimedio
Acqua cal-
da sanitaria 
disponibile 
in quantità in-
sufficiente 
o sistema di 
riscaldamento 
troppo freddo.

L’alimen-
tazione 
elettrica all’ap-
parecchio è 
interrotta

Controllare l’interruttore di 
sicurezza nel collettore di distri-
buzione dell’impianto elettrico 
domestico. Reinserire l’interruttore 
di sicurezza. Se l’interruttore di 
sicurezza scatta di nuovo dopo il 
reinserimento, contattare il tecnico 
specializzato o l’Assistenza clienti 
OCHSNER.

Fuoriuscita di 
acqua dall’ap-
parecchio.

Lo scarico 
della valvola 
di sicurezza è 
intasato.

Pulire lo scarico della valvola di si-
curezza. (vedi pag. 29, Scarico 
valvola di sicurezza)

Se non si riesce a risolvere un problema, contattare l’instal-
latore dell’impianto, un tecnico specializzato o l’Assistenza 
clienti OCHSNER.

Sull’unità di comando principale della centralina di regola-
zione OTE i guasti riscontrati sono segnalati con “Er XXX”. 
In presenza di un guasto, contattare l’installatore dell’im-
pianto. L’installatore conosce l’impianto idraulico e il suo 
funzionamento. Spesso le cause dei guasti sono ricondu-
cibili alle impostazioni o all’impianto idraulico.

Prima di contattare l’installatore, annotare il numero di 
fabbricazione e il tipo di pompa di calore del proprio ap-
parecchio. Il numero di fabbricazione e il tipo di pompa 
di calore dell’apparecchio sono indicati sulla targhetta di 
identificazione. Le targhette di identificazione si trovano 
all’esterno sul retro dell’apparecchio e dietro il carter fron-
tale (lato esterno armadio di comando).

	► Linea diretta assistenza clienti Austria: 
Tel.: +43 (0) 504245 - 499 
e-mail: kundendienst@ochsner.at

	► Linea diretta assistenza clienti Germania: 
Tel.: +49 (0) 69 256694 - 495 
e-mail: kundendienst@ochsner.de



INSTALLAZIONE | Sicurezza�

BIA-TERRA M2 M4-IT10  |  www.ochsner.com� 11

	► Linea diretta assistenza clienti Svizzera: 
Tel.: +41 (0) 800 100 911 
e-mail: kundendienst@ochsner.com

INSTALLAZIONE

7.	 Sicurezza
L’installazione, la messa in servizio, la manutenzione e la 
riparazione dell’apparecchio devono essere eseguite da 
un tecnico specializzato.

7.1	 Avvertenze di sicurezza generali

Il funzionamento sicuro e privo di problemi è garantito solo 
se per l’apparecchio vengono utilizzati gli appositi acces-
sori e ricambi originali.

7.2	 Disposizioni, norme e direttive

	Nota
Osservare tutte le normative e le disposizioni na-
zionali e regionali in vigore.
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8.	 Descrizione dell’apparecchio

8.1	 Fornitura

La fornitura dell’apparecchio comprende i seguenti com-
ponenti.

	► 1 unità interna: 
nell’unità interna sono installati i componenti 
seguenti:

TERRA 6 
TERRA 8 
TERRA 11
TERRA 14

TERRA 18 
TERRA 27

Variante idraulica M2-1 M2-2 M2-3 M2-4 M4-1 M4-2 M4-3 M4-4
Limitatore corrente di 
spunto

+ + + + + + + +

Flussometro (lato uti-
lizzo del calore)

+ + + + + + + +

Flussometro (lato sor-
gente di calore)

+ + + + + + + +

Pompa di circolazione 
(lato utilizzo del calore)

+ + + + + + + +

Pompa di circolazione  
(lato sorgente di ca-
lore)

+ + + + + + + +

Flessibili interni anti-
vibranti

+ + + + + + + +

Valvola di sicurezza  
(lato utilizzo del calore)

+ + + + + + + +

Valvola di sicurezza  
(lato sorgente di ca-
lore)

+ + + + + + + +

Unità di comando prin-
cipale

+ + + + + + + +

Regolazione pompa di 
calore OTE

+ + + + + + + +

Vaso di espansione a 
membrana 24 l 
(lato utilizzo del calore)

+ + + + - - - -

Vaso di espansione a 
membrana 24 l 
(lato sorgente di ca-
lore)

+ + + + + + + +

Valvola deviatrice a 3 
vie (acqua calda)

+ + - - + + - -

Riscaldamento elettri-
co integrativo 8,8 kW

+ - + - + - + -

	► 5 pz. tubo di raccordo (gomito 45°): 
per il collegamento verticale o orizzontale al si-
stema di riscaldamento. 
M2: 5/4” 
M4: 6/4”

	► 1 sensore temperatura esterna (TA)

	► 1 sensore a contatto per un circuito miscelato 
(TMIX)

	► 2 sensori di temperatura per pozzetto a immer-
sione per un serbatoio di accumulo inerziale 
pompa di calore (TPO, TPM)

	► 1 sensore di temperatura per pozzetto a immer-
sione per un serbatoio acqua calda (TB)
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8.2	 Varianti idrauliche dell’unità interna

L’unità interna è disponibile in 8 varianti idrauliche differenti, 
illustrate negli schemi seguenti. Per ogni variante idraulica 

dell’unità interna sono possibili diverse configurazioni im-
piantistiche. (vedi pag. 60, Schemi di principio)

1	 Ritorno sorgente di calore
2	 Mandata sorgente di calore
3	 Ritorno acqua per riscaldamento/acqua calda
4	 Mandata acqua calda
5	 Mandata acqua per riscaldamento
6	 Pompa generatore di calore
7	 Vaso di espansione a membrana (lato utilizzo del calore)
8	 Valvola deviatrice a 3 vie
9	 Flussometro (lato utilizzo del calore)
10	Valvola di sicurezza (lato utilizzo del calore)
11	Riscaldamento elettrico integrativo
12	Scambiatore di calore (lato utilizzo del calore)
13	Flussometro (lato sorgente di calore)
14	Vaso di espansione a membrana (lato sorgente di calore)
15	Valvola di sicurezza (lato sorgente di calore)
16	Pompa sorgente di calore
17	Scambiatore di calore (lato sorgente di calore)
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1	 Ritorno sorgente di calore
2	 Mandata sorgente di calore
3	 Ritorno acqua per riscaldamento/acqua calda
4	 Mandata acqua calda
5	 Mandata acqua per riscaldamento
6	 Valvola di sicurezza (lato utilizzo del calore)
7	 Valvola deviatrice a 3 vie
8	 Flussometro (lato utilizzo del calore)
9	 Pompa generatore di calore
10	Riscaldamento elettrico integrativo
11	Scambiatore di calore (lato utilizzo del calore)
12	Flussometro (lato sorgente di calore)
13	Valvola di sicurezza (lato sorgente di calore)
14	Vaso di espansione a membrana (lato sorgente di calore)
15	Pompa sorgente di calore
16	Scambiatore di calore (lato sorgente di calore)
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9.	 Operazioni preliminari 
all’installazione 
dell’apparecchio

Prima di installare l’unità interna, è necessario che il tec-
nico specializzato esegua alcune operazioni preliminari.

	Danni materiali
La pressione e l’umidità dell’aria influiscono sulla 
sicurezza di funzionamento dei componenti elettrici 
dell’impianto a pompa di calore (rigidità dielettrica). 
	» Rispettare l’altitudine massima dell’impianto a 
pompa di calore.

Unità di 
misura

Altitudine massima (sul livello del 
mare)

TERRA 6-TER-
RA 27

m 1000

9.1	 Luogo di installazione dell‘unità interna

	Danni materiali
L’unità interna è prevista esclusivamente per l’in-
stallazione all’interno di un edificio. Sono esclusi 
locali con umidità elevata (continuativamente al di 
sopra del 70%).

Il luogo di installazione per l’unità interna deve soddisfare 
i requisiti seguenti:

	► locale asciutto e non soggetto al gelo

	► Ambiente acusticamente assorbente

	► pavimento orizzontale e di portata adeguata (per il 
peso dell’unità interna, vedi pag. 47, Dati tecnici)

	► Non direttamente sotto o accanto a locali acustica-
mente sensibili (ad es. camere da letto)

	► Non in costruzioni con materiali leggeri (pavimenti e 
pareti interne)

	► temperatura ambiente max. 30°C

	► Il locale di installazione non deve essere a rischio di 
esplosione a causa di polvere, gas o vapori

9.1.1	 Rispettare le distanze minime

Il rispetto delle distanze minime indicate per l’unità interna 
permette:

	► un’installazione corretta dell’apparecchio;

	► un funzionamento regolare senza problemi;

	► di intervenire per la manutenzione sull’apparecchio

A	 ≥1000 mm
B	 ≥500 mm
C	 ≥500 mm
D	 ≥50 mm
E	 ≥500 mm
F	 ≥30 mm
G	 ≤40 mm
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9.2	 Operazioni preliminari per il sistema 
sorgente di calore

Si raccomanda di progettare il sistema sorgente di calore 
o il circuito acqua glicolata con posa orizzontale, in trincea 
o con perforazione in profondità. 

Il dimensionamento e la posa del circuito ad acqua glicolata 
(sistema sorgente di calore) sono compito dell’installatore 
dell’impianto e devono essere eseguiti in conformità con 
le direttive OCHSNER.

9.2.1	 Collettori geotermici

	Nota
Se l’apparecchio, le tubazioni dell’acqua glicolata, 
i fissaggi dei tubi e i passaggi a parete non sono 
installati correttamente, il rumore intrinseco può 
essere trasmesso all’edificio.
	» Per il fissaggio delle condotte dell’acqua gli-
colata, utilizzare elementi di fissaggio idonei 
a isolare i rumori generati dalla struttura. 
L’installatore dell’impianto è responsabile di 
garantire che tale condizione sia soddisfatta.

Resa d’estrazione per posa orizzontale (secondo VDI 
4640):

Tipo di terreno Resa d’estrazione 
specifica max. a 
1800 h/a [W/m²]

Resa d’estrazione 
specifica max. a 
2400 h/a [W/m²]

Terreno secco, non 
coeso

10 8

Terreno coeso, 
umido

25 20

Terreno sabbioso/
ghiaioso, saturo 
d’acqua

40 32

Resa d’estrazione per trincee (secondo VDI 4640):

Tipo di terreno Resa d’estrazione specifica max. a 
1800 h/a  
[W/m] trincea

Terreno coeso, 
umido

100

Terreno sabbioso/
ghiaioso, saturo 
d’acqua

125

Resa d’estrazione per perforazione in profondità (secondo 
VDI 4640):

Tipo di terreno Resa d’estrazione 
specifica max. a 
1800 h/a [W/m]

Resa d’estrazione 
specifica max. a 
2400 h/a [W/m]

Sedimenti secchi 25 20

Marne, ardesia 45 35

Roccioso con alta 
conducibilità termica

84 70

Substrato con flusso 
elevato di acqua sot-
terranea

65-80 55-65

	» Realizzare il collegamento al circuito acqua glicolata 
in modo che sia sempre possibile lavare e sfiatare il 
circuito stesso.

	» Evitare di posare le tubazioni accanto a locali acu-
sticamente sensibili (ad es. camere da letto). In 
determinate condizioni operative, il liquido termovet-
tore può causare rumorosità nelle condotte dell’acqua 
glicolata. 

	Nota
Attenzione a non superare la velocità di flusso 
di 0,8 m/s nella rete di distribuzione, altrimenti è 
possibile che si verifichi un’emissione di rumore 
fastidiosa.
Per un funzionamento affidabile, mantenere una 
differenza di temperatura di 3K tra entrata e uscita 
dell’evaporatore.

9.2.2	 Preparazione del passaggio a parete

Per le tubazioni dell’acqua glicolata deve essere realizzato 
a regola d’arte un passaggio specifico per l’impianto attra-
verso la parete esterna dell’edificio.

	» Realizzare un passaggio a parete adeguatamente di-
mensionato per il sistema.

	» Tenere conto della struttura della parete esistente 
(mattoni, calcestruzzo).

	» Tenere conto delle condizioni dell’acqua freatica.

	Danni materiali
Se il passaggio a parete non è eseguito corret-
tamente, può provocare l’infiltrazione di acqua 
nell’edificio o nella muratura, con conseguen-
ti notevoli danni materiali (acqua di infiltrazione, 
condensa, inondazione). Per passaggi a parete al 
di sotto del livello del suolo, la penetrazione deve 
essere commisurata alle condizioni locali (ad es. 
acqua di infiltrazione non stagnante, acqua di in-
filtrazione stagnante, acqua freatica in pressione).
	» Per il passaggio a parete utilizzare un tubo di 
protezione specifico o una guaina.
	» Collegare l’estremità esterna del passaggio a 
parete allo strato esterno di impermeabilizza-
zione dell’edificio.
	» Accertarsi che il tubo di protezione abbia una 
leggera pendenza verso l’esterno (almeno 
2%).
	» Sul bordo esterno e sul bordo interno del mu-
ro utilizzare una guarnizione anulare specifica 
per il vuoto anulare tra la guaina del muro e le 
tubazioni dell’acqua glicolata.

	Danni materiali
Per l’impermeabilizzazione del tubo di protezione 
la schiuma PU non è idonea.
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1	 Passaggio a parete correttamente impermeabilizzato
2	 Impermeabilizzazione corretta delle tubazioni dell’ac-

qua glicolata verso il tubo di protezione
3	 Isolamento
4	 Ghiaia
5	 Tubo di protezione (pendenza min. 2% verso 

l’esterno)
6	 Drenaggio
7	 Fondamenta

9.2.3	 Preparazione del pozzetto di raccolta

1	 Anello di cemento (diametro min. 1500 mm) 
Profondità pozzetto min. 2000 mm

2	 Accesso (diametro min. 800 mm)
3	 Letto di sabbia
4	 Mandata sorgente di calore (acqua glicolata)
5	 Collettore per acqua glicolata
6	 Tubo di protezione verso la casa
7	 Ritorno sorgente di calore (acqua glicolata)
8	 Drenaggio
9	 Ghiaia

	Nota
Per la tempistica d’installazione delle tubazioni 
dell’acqua glicolata da interrare, pianificare la posa 
delle tubazioni dell’acqua glicolata già inserite nel 
tubo di protezione nello scavo di collegamento tra 
unità interna e pozzetto di raccolta.
	- Se il tubo di protezione viene posato vuoto, 

potrebbe risultare difficoltoso, se non im-
possibile, infilarvi poi le tubazioni dell’acqua 
glicolata, a seconda di come è configurata la 
tubazione di allacciamento. 

	» Installare un tubo di protezione tra il passaggio a 
parete nell’edificio e il pozzetto di raccolta. Il tubo di 
protezione contiene le tubazioni per la mandata sor-
gente di calore (acqua glicolata) e il ritorno sorgente 
di calore (acqua glicolata).

	» Per il tubo di protezione interrato utilizzare tubi rigidi 
per condotte interrate.

	» Utilizzare un tubo di protezione con diametro idoneo 
per le tubazioni dell’acqua glicolata specifiche per il 
sistema e per le curve previste del tubo.

	» Per le curve a 90°, utilizzare 3 gomiti da 30° o 6 
gomiti da 15° (a seconda del diametro del tubo di pro-
tezione e della profondità di posa).

	» Scavare una fossa rettilinea tra il passaggio a parete 
e il pozzetto di raccolta.

	» Posare il tubo di protezione, insieme alle tubazioni 
dell’acqua glicolata già inserite, nella fossa di mon-
taggio tra il pozzetto di raccolta e l’unità interna.

	» Posare il tubo di protezione leggermente in pendenza 
(almeno 2%) in direzione del pozzetto di raccolta.

	» Realizzare un passaggio a parete adeguato speci-
ficamente per il sistema con impermeabilizzazione 
idonea del tubo di protezione.

	» Isolare anche le tubazioni dell’acqua glicolata non 
interrate, esterne al tubo di protezione, con un 
materiale isolante adeguato, per proteggere dalla for-
mazione di condensa. All’esterno il materiale isolante 
deve essere provvisto anche di protezione UV.

	Nota
La coibentazione utilizzata nel terreno deve essere 
in materiale a celle chiuse, altrimenti si riduce il 
valore d’isolamento termico della coibentazione.

	Danni materiali
Per l’impermeabilizzazione del tubo di protezione 
la schiuma PU non è idonea.
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9.3	 Preparazione dell‘allacciamento elettrico

	AVVERTENZA: Scarica elettrica
Eseguire tutti gli allacciamenti elettrici e i lavori di 
installazione in conformità alle normative nazionali 
e regionali applicabili.

	AVVERTENZA: Scarica elettrica
Prima di iniziare i lavori di allacciamento elettrico e 
installazione, togliere tensione all’impianto a pom-
pa di calore. 

	AVVERTENZA: Scarica elettrica
I lavori di installazione e allacciamento elettrico 
possono essere eseguiti soltanto da tecnici spe-
cializzati.

	Danni materiali
Questo apparecchio contiene inverter (ad es. pom-
pe di circolazione EC). Durante il normale esercizio 
possono verificarsi correnti di dispersione e in ca-
so di guasto questi componenti possono causare 
correnti di guasto continue. In esercizio normale 
è possibile che un interruttore differenziale scatti, 
oppure in caso di guasto è possibile che un’attiva-
zione venga ritardata o inibita. 
	» Accertarsi che l’alimentazione elettrica di 
questo apparecchio sia separata dall’impianto 
elettrico domestico.
	» Installare un interruttore differenziale di tipo B, 
sensibile a ogni tipo di corrente.

	Nota
Al riguardo è richiesta la rigorosa osservanza delle 
prescrizioni del fornitore di energia elettrica (EVU) 
e delle normative EN in vigore.

	Nota
I valori indicati nella presente documentazione 
relativi alla protezione dei cavi e alle loro sezioni 
sono valori di riferimento. Il tecnico specializzato, 
esecutore dell’impianto, è responsabile della pro-
gettazione specifica dei dispositivi di sicurezza e 
delle sezioni dei cavi.

	► Per l’allacciamento elettrico utilizzare lo schema di 
principio dell’impianto relativo allo specifico impian-
to a pompa di calore. (vedi pag. 60, Schemi di 
principio)

	► In presenza di guasto, il fusibile del circuito elettrico 
principale (compressore) e quello del riscaldamento 
integrativo elettrico devono causare il rispettivo disin-
serimento onnipolare.

	► Tutti i cavi di alimentazione devono essere protetti da 
sovracorrente e cortocircuito.

	► Nell’unità interna è installato un limitatore temperatura 
di sicurezza integrato come opzione (TMSTSIC) per 
il riscaldamento elettrico integrativo corrispondente 
(8,8 kW).

	► I cavi di collegamento della pompa di calore devono 
soddisfare i requisiti di doppio isolamento o isolamen-
to rinforzato.

	Nota
A monte del circuito elettrico principale del com-
pressore, sul lato generatore non è presente nessun 
contattore di potenza. I dispositivi di controllo da 
prevedere per la disconnessione onnipolare e il 
disinserimento di tutte le tensioni di alimentazione 
devono essere conformi ai requisiti tecnici di sicu-
rezza definiti nella norma EN 60204-1, paragrafo 
5 e 13.4.5 e nelle prescrizioni internazionali della 
serie IEC 60947.

	Danni materiali
Il circuito elettrico principale (compressore), il 
circuito corrente di comando (regolazione) e il ri-
scaldamento elettrico integrativo devono essere 
alimentati con fusibili separati.

9.3.1	 Pompe di calore per corrente alternata trifase

1	 Armadio di comando unità interna della pompa di 
calore

2	 Collettore di distribuzione del sistema
3	 Alimentazione del circuito elettrico principale 

(compressore)
4	 Contatto EVU (fornitore di energia elettrica)
5	 Alimentazione del circuito elettrico di comando (rego-

latore OTE)
6	 Alimentazione del riscaldamento elettrico integrativo 

(opzionale)

Fusibile cir-
cuito elettrico 
principale

TERRA 6 
HPLA

TERRA 8 
HPLA

TERRA 
11 HPLA

TERRA 
14 HPLA

TERRA 
18 HPLA

Fusibile 1x C16A 
3p

1x C16A 
3p

1x C16A 
3p

1x C16A 
3p

1x C16A 
3p
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Fusibile cir-
cuito corrente 
di comando

TERRA 6 
HPLA

TERRA 8 
HPLA

TERRA 
11 HPLA

TERRA 
14 HPLA

TERRA 
18 HPLA

Fusibile 1x C13A 
1p

1x C13A 
1p

1x C13A 
1p

1x C13A 
1p

1x C13A 
1p

Fusibile ri-
scaldamento 
integrativo 
(opzionale)

TERRA 6 
HPLA

TERRA 8 
HPLA

TERRA 
11 HPLA

TERRA 
14 HPLA

TERRA 
18 HPLA

Fusibile 1x B16A 
3p

1x B16A 
3p

1x B16A 
3p

1x B16A 
3p

1x B16A 
3p

Fusibile cir-
cuito elettrico 
principale

TERRA 27 HPLA

Fusibile 1x C25A 3p

Fusibile cir-
cuito corrente 
di comando

TERRA 27 HPLA

Fusibile 1x C13A 1p

Fusibile ri-
scaldamento 
integrativo 
(opzionale)

TERRA 27 HPLA

Fusibile 1x B16A 3p

	Danni materiali
Il funzionamento prolungato di un motore a cor-
rente trifase (compressore, pompe, ventilatori) 
alimentato da corrente trifase con ordine errato 
delle fasi danneggia i dispositivi. 
	» Accertarsi che tutti i motori a corrente trifase 
siano alimentati da corrente trifase destrorsa. 

9.3.2	 Pompe di calore per corrente alternata monofase

1	 Armadio di comando unità interna della pompa di 
calore

2	 Collettore di distribuzione del sistema
3	 Alimentazione del circuito elettrico principale 

(compressore)
4	 Contatto EVU (fornitore di energia elettrica)
5	 Alimentazione del circuito elettrico di comando (rego-

latore OTE)
6	 Alimentazione del riscaldamento elettrico integrativo

Fusibile cir-
cuito elettrico 
principale

TERRA 6 
HPLB

TERRA 8 
HPLB

TERRA 11 
HPLB

TERRA 14 
HPLB

Fusibile 1x C16A 1p 1x C25A 1p 1x C25A 1p 1x C32A 1p

Fusibile cir-
cuito corrente 
di comando

TERRA 6 
HPLB

TERRA 8 
HPLB

TERRA 11 
HPLB

TERRA 14 
HPLB

Fusibile 1x C13A 1p 1x C13A 1p 1x C13A 1p 1x C13A 1p

Fusibile ri-
scaldamento 
integrativo 
(opzionale)

TERRA 6 
HPLB

TERRA 8 
HPLB

TERRA 11 
HPLB

TERRA 14 
HPLB

Fusibile 3x B16A 1p 3x B16A 1p 3x B16A 1p 3x B16A 1p

9.3.3	 Cavi dal collettore di distribuzione all’unità interna

Descrizione Fili Sezione ca-
vo min.

Alimentazione del circuito 
elettrico principale  
(compressore)

3x 400 Vca 
(L1/L2/L3/N/PE)
oppure 
1x 230 Vca  
(L/N/PE)

2,5 mm²

Alimentazione riscaldamento 
elettrico integrativo 
(8,8 kW resistenza elettrica a 
immersione)

3x 400 Vca 
(L1/L2/L3/N/PE)
oppure
3x 230 Vca 
(L/L/L/N/PE)

2,5 mm²

Alimentazione circuito corren-
te di comando

1x 230 Vca 
(L/N/PE)

1,5 mm²

9.3.4	 Cavi dall’unità interna ai sensori e agli attuatori

Descrizione Fili Sezione ca-
vo min.

Alimentazione pompe e at-
tuatori

1x 230 Vca 
(L/N/PE)

1,0 mm²

Cavi sensori 
(sensori temperatura impian-

to)

2x 
(consigliati cavi scher-
mati)

1,0 mm²

Cavi bus 
(collegamento eBus da re-
golatore OTE a elementi di 

comando locali, moduli ausi-
liari o per cascate)

Esempio: 
Y(ST)Y 2x2x0,8 
(cavi schermati e cop-
pie di doppini twistati)

0,8 mm²

9.3.5	 Sensore temperatura

	Nota
La lunghezza max. per i cavi dei sensori è 50 m. 

	Nota
I cavi dei sensori devono essere posati separata-
mente dai cavi a 230 V e 400 V. Se non è possibile 
mantenere la distanza minima di 20 cm, utilizzare 
tassativamente cavi schermati. La schermatura dei 
cavi deve essere collegata alla barra di messa a 
terra della pompa di calore. 

Sensore di temperatura esterna (TA):

	» Montare il sensore della temperatura esterna a circa 
2,5 metri di altezza sul lato esterno della parete dell’e-
dificio (lato Nord-Ovest). Accertarsi che il sensore 
della temperatura esterna non sia esposto diretta-
mente all’irradiazione solare o al vento, per evitare 
influenze sul comportamento della regolazione.
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Sensori accumulo inerziale (TPO, TPM):

Nel serbatoio di accumulo inerziale della pompa di calore 
sono necessari due sensori. La pompa di calore viene 
attivata in base ai valori del sensore TPO e disattivata in 
base ai valori del sensore TPM.

	» Installare un pozzetto a immersione nell’apposito rac-
cordo per il sensore superiore dell’accumulo inerziale 
(TPO)

	» Installare un pozzetto a immersione nell’apposito rac-
cordo per il sensore inferiore dell’accumulo inerziale 
(TPM)

	Nota
In impianti con circuito di riscaldamento diretto il 
sensore TPO deve essere installato nella mandata 
del riscaldamento dell’unità interna.
	» Installare il sensore TPO nella guaina sul tubo 
di mandata del riscaldamento dell’unità interna 
(punto marcato a valle del gruppo multifunzio-
ne).

Il sensore TPO non deve essere installato sul tubo 
di mandata, se è presente un serbatoio di accumu-
lo inerziale per la pompa di calore, un bypass o 
separatore idraulico o un circuito di riscaldamento 
miscelato.

1	 Guaina per il sensore TPO sul tubo di mandata del 
riscaldamento dell’unità interna

Sensore acqua calda (TB):

I serbatoi per acqua calda OCHSNER dispongono di ma-
nicotti idonei per il montaggio dei sensori.

	» Installare il sensore acqua calda nel primo terzo del 
serbatoio acqua calda a partire dall’alto (almeno al di 
sopra dell’altezza media). Più in basso viene posizio-
nato il sensore acqua calda, maggiore deve essere 
l’isteresi di commutazione (5-15K).

	Nota
Accertarsi che il sensore acqua calda sia posiziona-
to correttamente e sporga oltre la coibentazione del 
serbatoio acqua calda, fino all’interno del serbatoio 
stesso. Solo così è possibile rilevare correttamente 
la temperatura.

Sensore circuito miscelato (TMIX):

Se l’impianto, oltre che di un circuito di riscaldamento diret-
to, dispone anche di un circuito di riscaldamento miscelato, 
deve essere installato un apposito sensore miscelatore. Il 
sensore miscelatore è fornito in dotazione alla pompa di 
calore come sensore a contatto, con fascetta di fissaggio 
e pasta termoconduttiva. 

	» Installare il sensore miscelatore direttamente a 
valle della pompa di circolazione 2 per il circuito di 
riscaldamento miscelato su un tubo di materiale ter-
moconduttore (metallo).

9.3.6	 Pompe e attuatori (230 Vca)

Pompe (pompe di circolazione circuito di riscaldamen-
to, pompa di carica acqua calda) e attuatori (modulo di 
commutazione, valvola miscelatrice) vengono allacciati di-
rettamente al regolatore OTE (1x alimentazione tensione 
230 VAC).

	Danni materiali
Eseguire il test funzionale di pompe e attuatori sol-
tanto quando il sistema è pronto per la messa in 
servizio. A tale scopo deve essere ultimato l’allac-
ciamento dell’impianto idraulico.

9.3.7	 Contatto EVU (fornitore di energia elettrica)

Sul contatto EVU tensione 
presente

Stato

230 V Pompa di calore abilitata

0 V Distacco del fornitore di energia 
elettrica attivo

Commutazione in base a fasce tariffarie dell’impianto a 
pompa di calore

In caso di commutazione in base alle fasce tariffarie 
(fornitura di corrente interrotta), la pompa di calore vie-
ne temporaneamente disinserita dal fornitore di energia 
elettrica (EVU).

Tariffa senza interruzione

In caso di commutazione in base alle fasce tariffarie senza 
interruzione della fornitura di corrente, la pompa di calore 
viene temporaneamente disinserita dal fornitore di ener-
gia elettrica. A tale scopo nell’unità interna è previsto un 
contatto EVU (fornitore di energia elettrica). Per attivare la 
funzione è necessario rimuovere un ponticello nell’armadio 
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di comando e collegare il cavo per il contatto EVU. (vedi 
30, Allacciamento elettrico dell‘unità interna)

Disinserimento via relè tariffario

Se il disinserimento è effettuato da un relè tariffario instal-
lato in loco (piombato da EVU, fornitore di energia elettrica) 
l’alimentazione di corrente al compressore della pompa di 
calore viene disattivata. In questi casi, è tassativo collegare 
il contatto EVU dell’unità interna a un contatto ausiliario 
del relè tariffario.

Tariffa notturna

Nel caso di cambio tariffa automatico nel contatore (tariffa 
notturna), il contatto EVU non si utilizza.

9.3.8	 Smart Grid

Per la funzione Smart Grid è possibile richiedere descri-
zioni specifiche all’Assistenza clienti OCHSNER.

9.3.9	 Limitatore temperatura di sicurezza

Se si utilizzano sistemi a riscaldamento radiante (riscalda-
mento a pavimento, a parete radiante), si dovrà prevedere 
un apposito limitatore della temperatura di sicurezza. che, 
in caso di guasto, interrompe direttamente la pompa di 
circolazione.

	» Eseguire il contatto come normalmente chiuso.

10.	 Installazione dell’apparecchio

10.1	 Installazione dell’unità interna

10.1.1	 Consegna e trasporto

L’apparecchio viene consegnato su un pallet monouso 
imballato con pellicola. L’apparecchio è consegnato con 
il carter già montato. 

	Nota
Qualora si riscontrassero danni riconducibili al 
trasporto, comunicarli allo spedizioniere imme-
diatamente dopo lo scarico. Non sono ammessi 
reclami per danni dovuti al trasporto presentati 
tardivamente.

	Danni materiali
	» In caso di trasporto con cinghie, proteggere 
l’apparecchio da eventuali danneggiamenti.
	» Durante il trasporto proteggere l’apparecchio 
dagli urti.

	► L’apparecchio è avvitato al pallet monouso dell’imbal-
lo per il trasporto.

	► L’imballo per il trasporto, ovvero il pallet monouso, è 
idoneo al trasporto con muletto.

	► Lasciare l’apparecchio nel suo imballo anche quan-
do lo si trasporta a livello del suolo verso il luogo di 
installazione.

	► Per le operazioni di sollevamento e movimentazione 
mediante gru lasciare l’apparecchio nell’imballo per il 
trasporto, ovvero sul pallet monouso.

	► L’imballo standard dell’apparecchio non offre protezio-
ne da eventi meteo e acqua di mare.

	► L’apparecchio può essere immagazzinato e trasporta-
to solo a temperature comprese tra -20°C e +45°C.

	► Immagazzinare l’apparecchio nel suo imballo.

	Nota
Se il percorso verso il luogo di installazione è 
impraticabile, rimuovere l’imballo di trasporto e 
smontare il carter dell’apparecchio.

Se si deve smontare l’imballo per il trasporto, osservare le 
seguenti indicazioni:

	» Rimuovere l’imballo di trasporto.

	» Svitare e rimuovere le 8 viti per legno dei due an-
golari di sostegno (a sinistra e a destra) che fissano 
l’apparecchio sul pallet monouso.
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	» Per il sollevamento e il trasporto dell’apparecchio uti-
lizzare gli ausili previsti (2 cinghie sul lato anteriore e 
2 maniglie sul lato posteriore).

	» Trasportare l’apparecchio in posizione verticale. È 
ammesso il trasporto in posizione inclinata fino a 30° 
soltanto se il tragitto è breve, e usando cautela.

	Danni materiali
Per il trasporto dell’apparecchio con gli ausili pre-
visti premontati osservare le seguenti indicazioni:
	- Accertarsi che in fase di sollevamento e spo-

stamento dell’apparecchio tutti e 4 gli ausili 
siano caricati uniformemente.

	- Assicurarsi che il carter dell’apparecchio non 
venga danneggiato durante il trasporto.

	- Gli ausili di trasporto non sono adatti al solle-
vamento mediante gru.

	AVVERTENZA
La portata ammessa per persona è limitata per 
legge.
	» Osservare tutte le normative e le disposizioni 
nazionali e regionali in vigore.
	» Osservare le avvertenze di trasporto applicate 
sulla macchina.

	Danni materiali
Per il trasporto con carter smontato, i componenti 
sensibili dell’apparecchio sono facilmente acces-
sibili.
	» Trasportare con cautela l’apparecchio.

10.1.2	 Posizionamento dell’apparecchio

	» Posizionare l’apparecchio nel luogo previsto per 
l’installazione.

	» Per il sollevamento e l’inclinazione dell’apparecchio 
utilizzare gli ausili previsti (2 cinghie sul lato anteriore 
e 2 maniglie sul lato posteriore).

	» Rispettare le distanze minime.

	» Allineare orizzontalmente l’apparecchio. Per compen-
sare minimi dislivelli del pavimento, regolare i piedini 
di plastica sulla parte inferiore dell’apparecchio.

	Nota
Sul lato inferiore dell’unità interna si trovano quattro 
piedini di plastica con perni filettati gommati (senza 
controdado). Questi piedini permettono di compen-
sare dislivelli del pavimento di massimo 6 mm.

1	 Cinghia di trasporto
2	 Vite di montaggio
3	 Telaio dell’apparecchio

	» Una volta completato il posizionamento dell’appa-
recchio, smontare le due cinghie di trasporto sul lato 
anteriore dello stesso. 

	» Allentare e rimuovere le due viti di montaggio e ri-
muovere le due cinghie di trasporto. 

	» Riavvitare infine le due viti a testa piatta fornite in do-
tazione nel telaio dell’apparecchio. 
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10.1.3	 Smontaggio del carter dell‘apparecchio

	» Svitare e rimuovere le 4 viti zigrinate del carter poste-
riore dell’apparecchio.

	» Svitare e rimuovere le 2 viti di fissaggio della copertu-
ra dell’armadio di comando sul retro dell’apparecchio.

	» Spingere indietro la copertura dell’armadio di coman-
do. Sollevare verso l’alto la copertura e rimuoverla.

	» Svitare e rimuovere le 2 viti di fissaggio del carter 
sinistro dell’apparecchio all’interno dell’armadio di 
comando.

	» Sollevare verso l’alto il carter sinistro dell’apparecchio 
e rimuoverlo.

	» Svitare e rimuovere le 3 viti di fissaggio del carter 
frontale dell’apparecchio all’interno dell’armadio di 
comando.

	» Sollevare verso l’alto il carter frontale dell’apparecchio 
e rimuoverlo.

	» Svitare e rimuovere le 2 viti di fissaggio del carter 
destro dell’apparecchio all’interno dell’armadio di 
comando.

	» Sollevare verso l’alto il carter destro dell’apparecchio 
e rimuoverlo.

	Danni materiali
Quando il carter dell’apparecchio è smontato, i 
componenti sensibili dell’apparecchio sono libera-
mente accessibili.
	» Terminate le operazioni all’interno dell’appa-
recchio, rimontare subito il carter.
	» Durante i lavori di montaggio, proteggere l’ap-
parecchio dalla polvere e dalla sporcizia con 
una copertura idonea.
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10.1.4	 Montaggio del carter dell‘apparecchio

	» Guidare il carter sinistro e il carter frontale dell’ap-
parecchio dall’alto verso il basso lungo il telaio 
dell’apparecchio, finché il carter non si incastra in 
basso.

	» Verificare che i due carter siano completamente inca-
strati nei 5 punti in basso.

	» Avvitare i due carter agli appositi punti di fissaggio 
all’interno dell’armadio di comando.

	» Guidare il carter destro dell’apparecchio dall’alto ver-
so il basso lungo il telaio dell’apparecchio, finché il 
carter non si incastra in basso.

	» Verificare che il carter sia completamente incastrato 
nei 3 punti in basso.

	» Avvitare il carter agli appositi punti di fissaggio all’in-
terno dell’armadio di comando.

	» Posare la copertura dell’armadio di comando sul te-
laio dell’apparecchio. Spingere in avanti la copertura 
dell’armadio di comando.

	» Avvitare il carter dell’apparecchio sul retro dell’unità 
interna.
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10.2	 Allacciamento dell’impianto di utilizzo del 
calore

	Nota
L’allacciamento idraulico dell’impianto di utilizzo del 
calore (IMPR) alla pompa di calore può essere ef-
fettuato solo da un tecnico specializzato.

	Nota
Prevedere una valvola di chiusura per ogni con-
dotta idraulica, da utilizzare quando si eseguono 
interventi di manutenzione nella zona di allaccia-
mento della pompa di calore.

	Nota
Si raccomanda di installare un serbatoio di accu-
mulo inerziale adeguatamente dimensionato per la 
pompa di calore, oppure un separatore idraulico.

	► Dimensionare la rete di distribuzione e le pompe in 
base all’impianto di riscaldamento in uso e ai dati tec-
nici della pompa di calore.

	► Prevedere uno sfiato (sfiato manuale) nel punto più 
alto della tubazione.

	► Nel punto più basso della tubazione prevedere un tu-
bo di scarico che permetta di svuotare il sistema.

	► Verificare che nelle tubazioni non penetrino corpi 
estranei (polvere, sporcizia ecc.). 

	► Se si utilizzano sistemi di riscaldamento radiante (ad 
es. riscaldamento a pavimento, a parete radiante), si 
dovrà prevedere un apposito limitatore della tempera-
tura di sicurezza, che, in caso di guasto, interrompe 
direttamente la pompa di circolazione.

	► Per raccogliere lo sporco si può utilizzare un filtro in-
serito nel tubo di ritorno della pompa di calore. 

	Nota
Il filtro deve poter essere pulito facilmente quando 
si eseguono gli interventi di manutenzione. Un filtro 
di protezione impianto molto sporco può causare 
uno spegnimento di sicurezza per alta pressione o 
un blocco in funzione della misurazione della por-
tata (utilizzo del calore).

	Nota
Attenzione a non superare la velocità di flusso 
di 0,8 m/s nella rete di distribuzione, altrimenti è 
possibile che si verifichi un’emissione di rumore 
fastidiosa.

10.2.1	 Allacciamento dell’acqua per riscaldamento

	» Prima di eseguire l’allacciamento della pompa di calo-
re, lavare a fondo le tubazioni con acqua di risciacquo 
filtrata, come prescritto dalle normative. Corpi estra-
nei come ruggine, materiale sigillante o trucioli, 
compromettono la sicurezza di esercizio della pompa 
di calore.

1	 Mandata acqua per riscaldamento
2	 Ritorno acqua per riscaldamento/acqua calda

	» Collegare i raccordi dell’unità interna per la mandata 
e il ritorno del riscaldamento come necessario per il 
sistema di riscaldamento.

	» Il collegamento deve essere a tenuta stagna.

	» Durante il montaggio dei tubi assicurarsi di evitare 
ponti acustici con la struttura.

Qualità dell’acqua per il sistema di riscaldamento

Per il riempimento del sistema di riscaldamento, utilizzare 
acqua idonea specifica per i suoi componenti. Si racco-
manda di trattare l’acqua di riempimento come prescritto 
dalla Direttiva VDI 2035-2.

Un valore pH alto e una conducibilità elettrica bassa 
dell’acqua di riempimento riducono al minimo il rischio di 
corrosione di componenti in ferro e rame, ammesso che il 
tenore di ossigeno sia basso. Questi presupposti riducono 
al minimo anche la formazione di calcare.

Parametri acqua di riempimento
Valore pH a 25°C 8,5-10

Conducibilità elettrica a 25°C <100 μS/cm

Tenore di ossigeno <0,05 mg/l 

Cloruro <30 mg/l

	Danni materiali
Se l’acqua di riempimento non è idonea, può cau-
sare la formazione di calcare e corrosione, che a 
loro volta danneggiano l’impianto. 
	» Se necessario, provvedere ad addolcire e 
desalinizzare adeguatamente l’acqua di riem-
pimento.
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10.2.2	 Scarico valvola di sicurezza

	Nota
Nell’unità interna è montata una valvola di sicurez-
za per l’impianto di utilizzo del calore (acqua calda, 
acqua per riscaldamento).
	» Attenersi alle prescrizioni nazionali e locali per 
l’esecuzione dello scarico e dei controlli fun-
zionali regolari prescritti.

	Nota
La pressione di esercizio massima del termovet-
tore è 3 bar. Tuttavia, a causa della pressione 
differenziale di chiusura, la valvola di sicurezza 
può iniziare ad aprirsi a partire da 2,4 bar.

In caso di apertura, il liquido si scarica attraverso un tubo 
flessibile posto sul retro dell’unità interna.

	» Dimensionare lo scarico collegato alla valvola di 
sicurezza in modo che il liquido possa defluire 
senza incontrare ostacoli in un imbuto di scarico 
ispezionabile.

	» Installare il tubo flessibile in modo che sia in pen-
denza verso l’imbuto di scarico acqua. Evitare di 
schiacciare il tubo flessibile.

10.2.3	 Riempimento del sistema di riscaldamento

La valvola deviatrice a 3 vie alla consegna è in posizione 
“Modalità riscaldamento”.

Le informazioni sulla successiva commutazione manuale 
della valvola a 3 vie sono disponibili nelle istruzioni per 
l‘uso del regolatore (circuito acqua calda/test relè).

	» Riempire il sistema di riscaldamento con acqua ido-
nea dal rubinetto di riempimento e svuotamento.

1	 Rubinetto di riempimento e svuotamento con raccor-
do portagomma (filettatura speciale M21x1,5)

	Nota
Il rubinetto di riempimento e svuotamento è dotato 
di una filettatura speciale (M21x1,5) per il raccordo 
portagomma.
	» Conservare il raccordo portagomma fornito in 
dotazione insieme alla pompa di calore.

1	 Rubinetto di riempimento e svuotamento 
2	 Dado per chiusura e apertura del rubinetto di riempi-

mento e svuotamento
3	 Raccordo portagomma (filettatura speciale M21x1,5)
4	 Coperchio

Sfiato del sistema di riscaldamento

Il gruppo multifunzione (GMF) delle unità interne di TER-
RA 6, TERRA 8, TERRA 11 e TERRA 14 (variante idraulica 
M2) comprende una valvola di sfiato ad azionamento rapi-
do per il sistema di riscaldamento.

	» Prima di eseguire le operazioni di sfiato, aprire la 
valvola di sfiato ad azionamento rapido del gruppo 
multifunzione (GMF). A tale scopo tirare il coperchio 
rosso della valvola.
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	Danni materiali
Durante lo sfiato, è possibile che fuoriesca acqua 
dall’apertura di sfiato aria della valvola. 
	» Accertarsi che i componenti elettronici dell’u-
nità interna non si bagnino.

1	 Valvola di sfiato ad azionamento rapido sul gruppo 
multifunzione (TERRA 6, TERRA 8, TERRA 11, 
TERRA 14).

	Danni materiali
	» Dopo lo sfiato, richiudere la valvola di sfiato ad 
azionamento rapido. A tale scopo premere il 
coperchio rosso della valvola.

10.2.4	 Vaso di espansione a membrana (VESP)

	► Le unità interne delle pompe di calore TERRA 6, 
TERRA 8, TERRA 11 e TERRA 14 sono equipaggia-
te in fabbrica con un vaso di espansione a membrana 
da 24 l per l’impianto di utilizzo del calore. 

	► La pressione di precarica applicata in fabbrica al VE-
SP è 1,5 bar.

	Nota
La pressione di precarica impostata per il VESP 
deve essere verificata, occorre infatti regolarla in 
base al proprio impianto. 
	» Regolare la pressione di precarica del VESP e 
la pressione di riempimento del riscaldamento 
in funzione dell’altezza dell’impianto.

10.2.5	 Misurazione della portata

Nell’unità interna della pompa di calore è installato un 
flussometro (impianto utilizzo del calore). Il flussometro 
misura la portata dell’impianto di riscaldamento. Una por-

tata insufficiente causa lo spegnimento di sicurezza della 
pompa di calore.

	Nota
Per l’impianto di utilizzo del calore (IMPR) devono 
essere garantite le portate nominali. Portate che 
si discostano dai valori prescritti possono ridurre 
l’efficienza della pompa di calore.

10.2.6	 Procedura per il raffrescamento

Per la modalità di raffrescamento, isolare tutti i componenti 
del sistema (tubi, valvole) con materiali coibentanti idonei a 
prevenire la formazione di condensa. Questo accorgimento 
è necessario in particolare per la tubazione di mandata 
dalla pompa di calore al serbatoio di accumulo inerziale 
della pompa stessa. 

	» In particolare, per la modalità di raffrescamento 
provvedere a un dimensionamento adeguato dei di-
spositivi di sicurezza idraulici.

	» Provvedere a un dispositivo di mantenimento della 
pressione (vaso di espansione) con relativa precarica 
in funzione delle esigenze operative.

	» Per la modalità raffrescamento, il carter dell’unità 
interna deve essere completamente e correttamen-
te montato. (vedi pag. 23, Smontaggio del carter 
dell‘apparecchio)

10.2.7	 Allacciamento dell’acqua calda

Nell’unità interna può essere montata una valvola deviatri-
ce a 3 vie opzionale per la commutazione tra circuito acqua 
calda e circuito di riscaldamento.

Nella progettazione di un’ulteriore pompa di carico acqua 
calda esterna, tenere conto della perdita di carico dello 
scambiatore di calore a piastre esterno.

1	 Mandata acqua calda
2	 Ritorno acqua per riscaldamento/acqua calda

	» Collegare i raccordi dell’unità interna per la mandata 
e il ritorno dell’acqua calda come necessario per il 
serbatoio dell’acqua calda.
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10.3	 Allacciamento del sistema sorgente di 
calore

	Nota
L’installatore è responsabile del fissaggio delle 
tubazioni dell’acqua glicolata senza ponti acustici 
verso la struttura e dell’impermeabilizzazione del 
passaggio a parete.

10.3.1	 Collegamento delle tubazioni dell’acqua glicolata

1	 Mandata sorgente di calore (acqua glicolata)
2	 Ritorno sorgente di calore (acqua glicolata)

	» Collegare le tubazioni dell’acqua glicolata (mandata 
sorgente di calore e ritorno sorgente di calore) all’uni-
tà interna.

	» Per il fissaggio delle tubazioni dell’acqua glicolata 
utilizzare idonei elementi di fissaggio isolanti per i ru-
mori generati dalla struttura.

	» Non montare i fissaggi in prossimità dei gomiti dei 
tubi.

	» Verificare la tenuta delle tubazioni dell’acqua 
glicolata.

	» Isolare le tubazioni dell’acqua glicolata nella zona dei 
punti di collegamento dell’unità interna.

10.3.2	 Liquido termovettore (circuito acqua glicolata)

	Nota
Nella scelta del liquido termovettore del circuito ac-
qua glicolata, attenersi alle prescrizioni e normative 
nazionali e regionali (anche in merito agli incentivi 
per l’investimento).

	» Calcolare anticipatamente la quantità di riempimento 
necessaria per il liquido termovettore (acqua gli-
colata). La quantità di riempimento si calcola dalla 
lunghezza della tubazione e dalla dimensione del 
tubo, nonché dal volume di liquido della pompa di 
calore.

	» Miscelare il liquido termovettore in un contenitore pu-
lito. Il liquido antigelo non deve essere miscelato con 
acqua non depurata aggressiva (valore pH inferiore a 
7,0), acqua distillata né acqua piovana.

	Nota
Se come liquido antigelo viene utilizzato glicole 
etilenico:
	» per ottenere una protezione antigelo compre-
sa tra -12 e -15°C, la percentuale del liquido 
antigelo deve essere almeno del 25-30%.

	» Verificare la protezione antigelo, il valore pH e l’alcali-
nità di riserva.

	» Verificare il corretto rapporto di miscelazione ser-
vendosi di un refrattometro. Queste verifiche devono 
essere eseguite con una quantità di liquido rappre-
sentativa (ad es. 3x 1/4 l).

	Nota
Poiché la protezione anticorrosione del liquido 
termovettore si riduce col passare degli anni, si 
raccomanda di eseguire ogni due anni un’analisi 
del liquido.

10.3.3	 Riempimento del circuito dell’acqua glicolata

	» Riempire il circuito acqua glicolata dal rubinetto di ri-
empimento e svuotamento.

	» Sciacquare il circuito dell’acqua glicolata.

	» Far fluire l’acqua glicolata nel suo circuito.

	» Sfiatare il circuito dell’acqua glicolata.

1	 Rubinetto di riempimento e svuotamento con raccor-
do portagomma (filettatura speciale M21x1,5)
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	Nota
Il rubinetto di riempimento e svuotamento è dotato 
di una filettatura speciale (M21x1,5) per il raccordo 
portagomma.
	» Conservare il raccordo portagomma fornito in 
dotazione insieme alla pompa di calore.

1	 Rubinetto di riempimento e svuotamento 
2	 Dado per chiusura e apertura del rubinetto di riempi-

mento e svuotamento
3	 Raccordo portagomma (filettatura speciale M21x1,5)
4	 Coperchio

	Danni materiali
Se la pompa di calore rimane in funzione con po-
co o senza liquido termovettore (acqua glicolata), 
l’apparecchio si danneggia. 

10.3.4	 Scarico valvola di sicurezza

	Nota
Nell’unità interna è montata una valvola di sicu-
rezza per l’impianto di utilizzo del calore (acqua 
glicolata).
	» Attenersi alle prescrizioni nazionali e locali per 
l’esecuzione dello scarico e dei controlli fun-
zionali regolari prescritti.

	Nota
La pressione di esercizio massima del termovet-
tore è 3 bar. Tuttavia, a causa della pressione 
differenziale di chiusura, la valvola di sicurezza 
può iniziare ad aprirsi a partire da 2,4 bar.

In caso di apertura, il liquido si scarica attraverso un tubo 
flessibile posto sul retro dell’unità interna.

	» Dimensionare lo scarico collegato alla valvola di si-
curezza in modo che il liquido possa defluire senza 
incontrare ostacoli in un contenitore di raccolta per 
acqua glicolata.

	» Installare il tubo flessibile in modo che sia in penden-
za verso il contenitore di raccolta dell’acqua glicolata. 
Evitare di schiacciare il tubo flessibile.

	Danni materiali
Il deflusso della valvola di sicurezza di destra (ac-
qua glicolata) non deve immettersi nel sistema di 
scarico dell’abitazione!
	» Raccogliere il liquido in un contenitore di rac-
colta per acqua glicolata.

10.3.5	 Vaso di espansione a membrana (VESP)

	► Nell’unità interna in fabbrica è stato montato un vaso 
di espansione a membrana da 24 litri per il sistema 
sorgente di calore. 

	► La pressione di precarica applicata in fabbrica al VE-
SP è 1,5 bar.

	Nota
La pressione di precarica impostata per il VESP 
deve essere verificata, occorre infatti regolarla in 
base al proprio impianto. 
	» Regolare la pressione di precarica del vaso di 
espansione e la pressione di riempimento del 
sistema sorgente di calore in funzione dell’al-
tezza dell’impianto.

	» Provvedere a un dispositivo di mantenimento della 
pressione (vaso di espansione) con relativa precarica 
in funzione delle esigenze operative.

10.3.6	 Misurazione della portata

Nell’unità interna della pompa di calore è installato un flus-
sometro (sistema sorgente di calore). Il flussometro misura 
la portata del sistema sorgente di calore. Una portata in-
sufficiente causa lo spegnimento di sicurezza della pompa 
di calore.

	Nota
Per il sistema sorgente di calore (IMPS) devono 
essere garantite le portate nominali. Portate che 
si discostano dai valori prescritti possono ridurre 
l’efficienza della pompa di calore.
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10.4	 Allacciamento elettrico

10.4.1	 Generalità

	AVVERTENZA: Scarica elettrica
Prima di iniziare i lavori di allacciamento elettrico e 
installazione, togliere tensione all’impianto a pom-
pa di calore.

	AVVERTENZA: Scarica elettrica
I lavori di installazione e allacciamento elettrico 
possono essere eseguiti soltanto da tecnici spe-
cializzati.

	AVVERTENZA: Scarica elettrica
Prima della messa in servizio, far eseguire da un 
tecnico specializzato i controlli preventivi sul siste-
ma e sul collegamento a terra.

	Nota
Al riguardo è richiesta la rigorosa osservanza delle 
prescrizioni del fornitore di energia elettrica (EVU) 
e delle normative EN in vigore.

	► Prima di iniziare i lavori per l’allacciamento elettrico, 
devono essere completate le attività preparatorie 
necessarie. (vedi pag. 18, Preparazione dell‘allac-
ciamento elettrico)

	► Per l’allacciamento elettrico utilizzare lo schema di 
principio dell’impianto relativo allo specifico impian-
to a pompa di calore. (vedi pag. 60, Schemi di 
principio)

10.4.2	 Allacciamento elettrico dell‘unità interna

	» Rimuovere la copertura del quadro di comando. (vedi 
pag. 23, Smontaggio del carter dell‘apparecchio)

	» Svitare e rimuovere i 4 dadi che bloccano le due se-
zioni di lamiera nelle posizioni dei passacavi.

	» Rimuovere le due sezioni di lamiera nelle posizio-
ni dei passacavi per poter accedere alle fascette 
fermacavo.

	Nota
Quando si inseriscono i cavi nell’unità interna, pro-
cedere in modo tale che i cavi non ostacolino poi i 
successivi lavori di allacciamento idraulico.

	Nota
Per disporre i cavi nell’armadio di comando dell’u-
nità interna utilizzare i fermacavo esistenti.  Fare 
attenzione alla coppia di serraggio ammessa. (0,5-
0,8 Nm) 

	» Collegare i sensori di temperatura necessari per il 
sistema (TA, TPO, TPM, TMIX, TB) direttamente al 
regolatore OTE.

	» Collegare le pompe esterne e gli attuatori (valvola de-
viatrice, valvola miscelatrice) necessari per l’impianto 
direttamente al regolatore OTE.

	Nota
Per pompe esterne e attuatori utilizzare il morsetto 
PE sul rispettivo connettore OTE.
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Pin OTE Descrizione
7 Pompa di circolazione circuito di riscaldamento 1, diret-

to (PRISC 1)

8 Pompa di circolazione circuito di riscaldamento 2, mi-
scelato (PRISC 2)

10 Riscaldamento integrativo acqua calda, solo per M4 
(RIACS)

13/14 Pompa di carico acqua calda on/off (WWL)

15/16 Valvola miscelatrice circuito di riscaldamento (MVH)

25/26 Uscita guasto cumulativo

41/42 Elementi di comando (eBus)

43 Sensore miscelatore (TMIX)

44 Sensore temperatura esterna (TA)

45 Sensore accumulo superiore (TPO)

46 Sensore acqua calda (TB)

52 Sensore accumulo inferiore (TPM)

	Danni materiali
Una sorgente di tensione esterna sui morsetti dei 
sensori può danneggiare irreparabilmente il rego-
latore OTE.
	» Accertarsi che nessun cavo a 230 VAC o 
400 VAC sia a contatto con i morsetti dei sen-
sori sul regolatore OTE.

	» Collegare il cavo di alimentazione per il circuito cor-
rente di comando (X3).

	» Collegare l’alimentazione per il circuito elettrico prin-
cipale (X1).

	» Se presente, collegare l’alimentazione per il riscalda-
mento elettrico integrativo (KM2, X8).

Morsetto Descrizione
X1 L1/L2/L3/N Allaccio del circuito elettrico principale (com-

pressore) alla corrente alternata trifase

L/N/PE Allaccio del circuito elettrico principale (com-
pressore) alla corrente alternata monofase

X3 L/N Allaccio alla rete per il circuito corrente di co-
mando (OTE)

X3 LS/21 Contatto EVU (fornitore di energia elettrica)

KM2 L1/L2/L3 Allaccio del riscaldamento elettrico integrativo 
opzionale (composto da 3 elementi riscaldanti 
a immersione)X8 N/N/N

	Nota
Collegare i conduttori PE delle linee di alimenta-
zione alla barra di messa a terra nell’armadio di 
comando.
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	AVVERTENZA: Scarica elettrica
Quando l’apparecchio riceve corrente, sul contat-
to EVU (contatto tariffario dal fornitore di energia 
elettrica) è sempre presente tensione a 230 Vca.

Per l’utilizzo del contatto EVU (fornitore di energia elet-
trica), osservare le indicazioni seguenti: (vedi pag. 20, 
Contatto EVU (fornitore di energia elettrica))

	» Rimuovere il ponticello montato in fabbrica da X3 
(LS/21).

	» Collegare il cavo per il contatto EVU (fornitore di 
energia elettrica) a X3 (LS/21).

11.	 Messa in servizio
Per la messa in servizio, contattare l’Assistenza clienti 
OCHSNER o un suo partner autorizzato. Per fissare l’ap-
puntamento, presentare il modulo di messa in servizio 
compilato e sottoscritto. Gli appuntamenti per la messa 
in servizio devono essere fissati con almeno 2 settimane 
di anticipo.

11.1	 Operazioni preliminari alla prima 
accensione

La pompa di calore non ha un interruttore principale pro-
prio. In situazioni di emergenza, è necessario disinserire 
il sistema mediante il dispositivo di sicurezza prescritto. Il 
dispositivo di sicurezza deve consentire il disinserimento 
d’emergenza in qualsiasi momento.

	AVVERTENZA: Scarica elettrica
La prima accensione di impianti elettrici richiede la 
presenza di un tecnico specializzato.

	» Accertarsi che alla prima accensione nessuno possa 
trovarsi in condizione di pericolo.

	» Accertarsi che sia stata completata l’installazione 
dell’impianto di utilizzo del calore (riscaldamento e 
produzione acqua calda) della pompa di calore.

	» Accertarsi che l’impianto idraulico sia riempito 
d’acqua.

	» Accertarsi che l’impianto sia completamente sfiatato.

	» Accertarsi che l’impianto elettrico sia stato eseguito e 
completato a regola d’arte.

	Danni materiali
Se le pompe di circolazione rimangono in funzione 
senz’acqua, si danneggiano irreparabilmente. 

Non inserire l’alimentazione del circuito elettrico principale 
(compressore) prima di aver caricato il circuito dell’acqua 
glicolata con il liquido termovettore (acqua glicolata) e l’im-
pianto idraulico con il fluido previsto.

11.2	 Verificare l’alimentazione elettrica del 
circuito corrente di comando

Una volta verificate tutte le suddette condizioni, si può 
inserire l‘alimentazione per il circuito elettrico di coman-
do (regolatore OTE, 230 VAC) per verificarne le singole 
funzioni.

	» Controllare la plausibilità di tutti i sensori e dei rispet-
tivi valori. 

	» Controllare che tutte le uscite regolatore utilizzate per 
l’impianto idraulico funzionino correttamente.

11.3	 Regolazione della portata

Le portate nominali dell’impianto di utilizzo del calore e di 
quello sorgente di calore devono essere garantite in ogni 
modalità operativa (carica acqua calda, riscaldamento, 
raffrescamento tramite serbatoi di accumulo inerziale di-
stinti per pompa di calore - raffrescamento ecc.). La portata 
viene misurata mediante i flussometri installati. I valori mi-
surati possono essere letti sul display dell’unità di comando 
principale dell’unità interna. 

11.3.1	 Portata dell’impianto di utilizzo del calore

La portata dell’impianto di utilizzo del calore si regola 
mediante l’apposita vite di regolazione sulla pompa ge-
neratore (PGEN). Per una regolazione idraulica conforme 
agli standard, in particolare nel caso di esercizio combi-
nato di riscaldamento o riscaldamento/raffrescamento con 
produzione di acqua calda, devono essere montate valvole 
di bilanciamento e l’impianto deve essere regolato di con-
seguenza.
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1	 Pompa generatore (PGEN)

	Nota
Per poter modificare la portata nell’impianto di uti-
lizzo del calore, ruotare nella direzione necessaria 
la vite di regolazione sulla pompa generatore.
	» Rimuovere il carter frontale dell’unità interna 
per accedere alla pompa generatore. (vedi 
pag. 23, Smontaggio del carter dell‘appa-
recchio)

	» Accendere la pompa generatore dall’unità di coman-
do principale tramite il menu Test relè.

Lu 09/01/17 10:02

-12,5°C 22°C 52,5°C

32,5°C

Modo di funzionamento
OCHSNER OTE MENU

Menu principale

CIRC. RISC. 1
CIRC. RISC. 2
ACS
POMPA DI CALORE
ESC ENTER

POMPA DI CALORE

ESC MENU
POMPA DI CALORE

Modalità operativa
Dati di esercizio
Impostazioni
Test relè
ESC ENTER

POMPA DI CALORE

01-022 Pompa generatore 0
01-076 Velocità compres- 0
01-077 Pompa fonte di ca- 0
01-078 Valvola di inversio- 0
ESC ENTER
01-022 POMPA DI CALORE

Pompa generatore di calore

100%
ESC ENTER

	» Leggere la portata visualizzata sul display dell’unità di 
comando principale.
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Lu 09/01/17 10:02

-12,5°C 22°C 52,5°C

32,5°C

Modo di funzionamento
OCHSNER OTE MENU

Menu principale

CIRC. RISC. 1
CIRC. RISC. 2
ACS
POMPA DI CALORE

ESC ENTER
POMPA DI CALORE

ESC MENU
POMPA DI CALORE

Modalità operativa
Dati di esercizio
Impostazioni
Test relè
ESC ENTER

POMPA DI CALORE

21-002 Portata utenza 15
21-090 Portata sorgente di 20
23-001 Energia termica 0
23-010 Energia termica 0
ESC ENTER
21-002 POMPA DI CALORE

Portata lato impianto

15,0 l/min
ESC ENTER

	» Regolare la portata ruotando la vite di regolazione 
della pompa generatore.
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TERRA 6 TERRA 8 TERRA 11 TERRA 14
Variante idraulica M2 M2 M2 M2
Dimensione raccordi Pollici DN 32 1 1/4” DN 32 1 1/4” DN 32 1 1/4” DN 32 1 1/4”
Pompa di circolazione impianto di 
utilizzo del calore

Yonos Para HPS 
25/7.5

Yonos Para HPS 
25/7.5

Yonos Para HPS 
25/7.5

Yonos Para HPS 
25/7.5

interno interno interno interno
Prevalenza pompa mbar 769 778 787 760 771 780 630 761 772 477 675 765
Salto termico per B0/W35 K 5 7 10 5 7 10 5 7 10 5 7 10
Portata m3/h 1,0 0,71 0,50 1,29 0,92 0,65 1,77 1,26 0,89 2,27 1,74 1,22

100% 70% 50% 100% 70% 50% 100% 70% 50% 100% 70% 50%
Perdita di carico interna M2-1; M4-1 mbar 113 58 28 264 135 66 279 142 70 414 211 104
Prevalenza residua l M2-1; M4-1 mbar 656 720 756 496 637 714 351 619 703 63 464 661

aggiunt. Valvola deviatrice a 3 vie mbar esterna DN32 kvs16 esterna DN32 kvs16 esterna DN32 kvs16 esterna DN32 kvs16
Perdita di carico mbar 4 2 1 7 3 2 12 6 3 20 12 6

Scambiatore di calore a piastre 
esterno (SCPT) per acqua calda 
(ACS)

SCPT 2007 A=1” B=1” SCPT 2007 A=1” B=1” SCPT 2007 A=1” B=1” SCPT 5007, A=1 1/4” 
B=1”

Perdita di carico primaria lato A 
(PdC)

mbar 37 19 9 63 32 16 77 39 19 37 22 11

Perdita di carico secondaria lato B 
(ACS)

mbar 71 36 18 72 37 18 26 13 7 48 28 14

TERRA 18 TERRA 27
Variante idraulica M4 M4
Dimensione raccordi Pollici DN 40 1 1/2” DN 40 1 1/2”
Pompa di circolazione impianto di 
utilizzo del calore

Stratos Para 25/1-8 Stratos Para 25/1-8
interno interno

Prevalenza pompa mbar 730 727 725 575 713 727
Salto termico per B0/W35 K 5 7 10 5 7 10
Portata m3/h 2,92 2,09 1,46 4,42 3,16 2,21

100% 70% 50% 100% 70% 50%
Perdita di carico interna M2-1; 
M4-1

mbar 358 182 89 549 280 137

Perdita di carico interna M4-4 mbar 287 146 72 388 198 97
Prevalenza residua l M2-1; M4-1 mbar 372 545 635 26 433 590
Prevalenza residua l M4-4 per 
cascata

mbar 443 580 653 187 515 630

aggiunt. Valvola deviatrice a 3 vie mbar esterna DN40 kvs25 esterna DN40 kvs25
Perdita di carico mbar 14 7 3 31 16 8

Scambiatore di calore a piastre 
esterno (SCPT) per acqua calda 
(ACS)

SCPT 5007 A=1 1/4” B=1” SCPT 5007 A=1 1/4” B=1”

Perdita di carico primaria lato A 
(PdC)

mbar 47 24 12 65 33 16

Perdita di carico secondaria lato B 
(ACS)

mbar 80 41 20 90 46 23
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11.3.2	 Portata del sistema sorgente di calore

La portata del sistema sorgente di calore si regola me-
diante l’apposita vite di regolazione sulla pompa fonte di 
calore (PFC).

1	 Pompa fonte di calore (PFC)

	Nota
Per poter modificare la portata nel sistema sor-
gente di calore, ruotare nella direzione necessaria 
la vite di regolazione sulla pompa fonte di calore.
	» Rimuovere il carter frontale dell’unità interna 
per accedere alla pompa generatore. (vedi 
pag. 23, Smontaggio del carter dell‘appa-
recchio)

	» Accendere la pompa fonte di calore dall’unità di co-
mando principale tramite il menu Test relè.

Lu 09/01/17 10:02

-12,5°C 22°C 52,5°C

32,5°C

Modo di funzionamento
OCHSNER OTE MENU

Menu principale

CIRC. RISC. 1
CIRC. RISC. 2
ACS
POMPA DI CALORE
ESC ENTER

POMPA DI CALORE

ESC MENU
POMPA DI CALORE

Modalità operativa
Dati di esercizio
Impostazioni
Test relè
ESC ENTER

POMPA DI CALORE

01-022 Pompa generatore 0
01-076 Velocità compres- 0
01-077 Pompa fonte di ca- 0
01-078 Valvola di inversio- 0
ESC ENTER
01-077 POMPA DI CALORE

Pompa sorgente di calore/
Ventilatore

100%
ESC ENTER

	» Leggere la portata visualizzata sul display dell’unità di 
comando principale.
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Lu 09/01/17 10:02

-12,5°C 22°C 52,5°C

32,5°C

Modo di funzionamento
OCHSNER OTE MENU

Menu principale

CIRC. RISC. 1
CIRC. RISC. 2
ACS
POMPA DI CALORE

ESC ENTER
POMPA DI CALORE

ESC MENU
POMPA DI CALORE

Modalità operativa
Dati di esercizio
Impostazioni
Test relè
ESC ENTER

POMPA DI CALORE

21-002 Portata utenza 15
21-090 Portata sorgente di 20
23-001 Energia termica 0
23-010 Energia termica 0
ESC ENTER
21-090 POMPA DI CALORE

Portata sorgente di calore

20,0 l/min
ESC ENTER

	» Regolare la portata ruotando la vite di regolazione 
della pompa fonte di calore.

TERRA 6 TERRA 8
Variante idraulica M2 M2
Dimensione rac-
cordi

Pollici DN 32 1 1/4” AG DN 32 1 1/4” AG

Pompa di circo-
lazione sistema 
sorgente di calore

Stratos Para 25/1-8 Stratos Para 25/1-8
interno interno

Punto di esercizio B0/W35 B0/W35
Salto termico K 3 3
Portata m3/h 1,45 1,87
Flussometro interno interno
Prevalenza resi-
dua I

mbar 589 579

TERRA 11 TERRA 14
Variante idraulica M2 M2
Dimensione rac-
cordi

Pollici DN 32 1 1/4” AG DN 32 1 1/4” AG

Pompa di circo-
lazione sistema 
sorgente di calore

Stratos Para 25/1-8 Stratos Para 25/1-8
interno interno

Punto di esercizio B0/W35 B0/W35
Salto termico K 3 3
Portata m3/h 2,59 3,28
Flussometro interno interno
Prevalenza resi-
dua I

mbar 505 421

TERRA 18 TERRA 27
Variante idraulica M4 M4
Dimensione rac-
cordi

Pollici DN 40 1 1/2” AG DN 40 1 1/2” AG

Pompa di circo-
lazione sistema 
sorgente di calore

Stratos Para 25/1-
12

Stratos Para 25/1-
12

interno interno
Punto di esercizio B0/W35 B0/W35
Salto termico K 3 4
Portata m3/h 4,15 4,75
Flussometro interno interno
Prevalenza resi-
dua I

mbar 737 523
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11.4	 Pompe nell’unità interna
Pompa generatore (PGEN) Pompa di calore
Yonos Para HPS 25/7.5 TERRA 6

TERRA 8
TERRA 11
TERRA 14

Stratos Para 25/1-8 TERRA 18
TERRA 27

Pompa fonte di calore (PFC) Pompa di calore
Stratos Para 25/1-8 TERRA 6

TERRA 8
TERRA 11
TERRA 14

Stratos Para 25/1-12 TERRA 18
TERRA 27

Yonos Para HPS 25/7.5

Stratos Para 25/1-8

Stratos Para 25/1-12
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11.5	 Completamento e messa in servizio

Per il completamento e la messa in servizio dell’impianto, 
contattare l’Assistenza clienti OCHSNER o un suo part-
ner autorizzato. Gli appuntamenti per la messa in servizio 
devono essere fissati con almeno 2 settimane di anticipo.

11.5.1	 Requisiti

Prima di effettuare la messa in servizio, l’installatore deve 
verificare il rispetto dei punti seguenti.

	► La progettazione e la realizzazione del sistema sono 
approvate da OCHSNER.

	► Sono state rispettate le indicazioni di progettazione 
e installazione specifiche della macchina (installazio-
ne impianto conforme agli schemi idraulici standard 
OCHSNER o a un impianto idraulico speciale 
OCHSNER).

	► Le cinghie per il trasporto sulla parte anteriore dell’u-
nità interna sono state rimosse.

	► Le dimensioni minime della superficie di posa libera 
del locale di installazione per l’unità interna sono sta-
te rispettate.

	► Per pompe di calore con centralina di regolazione 
OTE: 

	- La scheda dei dati dell’impianto compilata inte-
ramente e correttamente è disponibile.

	► Per pompe di calore aria/acqua
	- L’unità esterna è installata correttamente e av-

vitata alle fondazioni. 
	- Se è presente il paraneve, è stato montato cor-

rettamente sull’unità esterna.

1.	 L’impianto di utilizzo del calore è pronto (riscal-
damento e produzione acqua calda).

	► Le tubazioni idrauliche sono correttamente dimen-
sionate e posate, così che è possibile impostare le 
portate richieste.

	► L’impianto di utilizzo del calore è lavato, riempito e 
sfiatato a norma.

	► La qualità dell’acqua di riempimento del sistema è 
garantita conforme alla normativa (VDI 2035).

	► La pressione di esercizio è regolata (0,8 - 2,0 bar).

	► Al momento della messa in servizio, la tempe-
ratura impianto o la temperatura accumulo deve 
essere almeno di 15°C.

	Nota
Se non viene raggiunta la temperatura minima 
impianto o accumulo, non è possibile impostare 
correttamente la quantità di refrigerante. Il mancato 
rispetto della temperatura minima di impianto o di 
accumulo determina l’interruzione della messa in 
servizio.
	» Il cliente può eventualmente utilizzare un 
pre-riscaldamento.

	► I necessari dispositivi di sicurezza sono presenti e 
risultano conformi ai requisiti del sistema.

	► È stato riempito un serbatoio acqua calda esisten-
te per la messa in servizio.

	► Tutte le valvole di intercettazione sono aperte, ov-
vero regolate e controllate.

	► È stato controllato il corretto funzionamento dei 
flussometri installati a cura del cliente.

	► Il sistema è idraulicamente bilanciato.

2.	 Il sistema sorgente di calore è pronto.

	► Se sul lato sorgente di calore è presente un 
sistema idraulico di tubazioni, questo è stato di-
mensionato e realizzato correttamente, in modo 
da rendere possibile la regolazione delle portate 
richieste.

	► I necessari dispositivi di sicurezza sono presenti e 
risultano conformi ai requisiti del sistema.

	► Il passaggio a parete è impermeabilizzato a regola 
d’arte.

	► Per pompe di calore aria/acqua e pompe di ca-
lore geotermiche ad evaporazione diretta, se 
è stato stabilito contrattualmente che la posa 
delle tubazioni di allacciamento deve essere 
eseguita dall’installatore:

	- Le tubazioni del refrigerante tra unità interna e 
unità esterna sono posate a regola d’arte e in 
conformità con le direttive della tecnica frigori-
fera. 

	- Le tubazioni del refrigerante sono posate a 
regola d’arte attraverso il passaggio a parete, 
lasciando una certa lunghezza in eccesso fino 
agli allacciamenti dell’unità interna e dell’unità 
esterna.

	► Per pompe di calore geotermiche: 
	- La pressione impianto e la protezione antigelo 

(tra -12°C e -15°C) sono garantite.
	-  Il sistema sorgente di calore è lavato, riempito 

e sfiatato a norma.

	► Per pompe di calore acqua/acqua:
	- Tutti i filtri sono stati controllati e puliti. 
	- La qualità dell’acqua è conforme alle direttive 

OCHSNER.
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	Nota
OCHSNER declina ogni responsabilità per danni 
riconducibili alla qualità dell’acqua (ad es. scam-
biatore di calore a piastre).

3.	 L’impianto elettrico è pronto.

	Nota
Opere elettriche provvisorie non sono ammesse 
e causano l’interruzione della messa in servizio.

	► I lavori di installazione e allacciamento elettrico 
devono essere eseguiti, verificati e conclusi in 
conformità con le prescrizioni nazionali e locali.

	► L’unità interna e un’unità esterna presente sono 
cablate correttamente.

	► L’unità interna è messa a terra correttamente. (ali-
mentazione principale, alimentazione centralina, 
compensazione di potenziale delle tubazioni del 
refrigerante su barra di compensazione)

	► È stata controllata la rotazione destrorsa della ten-
sione alternata trifase.

	► Per pompe di calore aria/acqua
	- L’unità esterna è cablata correttamente.
	- L’unità esterna è messa a terra correttamente. 

(alimentazione unità esterna)

4.	 Requisiti in loco.

	► Durante la messa in servizio devono essere pre-
senti un rappresentante autorizzato e competente 
dell’installatore dell’impianto (ditta specializzata in 
impianti di riscaldamento e impianti elettrici) e l’e-
sercente dell’impianto.

	► Sono indicate le impostazioni per la centralina 
specifiche del cliente (curva riscaldamento e logi-
ca funzionale desiderate).

	► In caso di allacciamento con pozzetto o installa-
zione a tetto, il cliente deve rendere disponibile un 
aiutante.

	► Il cliente garantisce la disponibilità di dispositivi di 
sollevamento e di protezione anticaduta (punti di 
imbracatura a norma).

	► È presente una via d’accesso all’impianto a pompa 
di calore.

	► Per pompe di calore con centralina di regola-
zione OTS: 
È disponibile una connessione Internet stabile 
per la pompa di calore.

	Nota
L’Assistenza clienti OCHSNER o di un suo partner 
esegue le impostazioni personalizzate per il cliente 
in base ai dati dell’installatore dell’impianto. Qualo-
ra al momento della messa in servizio l’installatore 
non fosse presente e non fossero disponibili i 
dati necessari, l’impianto sarà messo in servizio 
con le impostazioni di fabbrica della regolazione. 
OCHSNER declina ogni responsabilità per even-
tuali errori di impostazioni (curva di riscaldamento 
troppo bassa, punto di bivalenza troppo alto ecc.). 
Gli eventuali interventi aggiuntivi conseguenti ver-
ranno addebitati all’installatore.

11.5.2	 Completamento dell’impianto

L’ultimazione dell’impianto dipende dal rapporto contrat-
tuale.

	► Variante 1  
La posa delle tubazioni di allacciamento è stata 
effettuata dall’installatore come concordato con-
trattualmente. L’Assistenza clienti OCHSNER è 
responsabile di quanto segue:

	► Allacciamento delle tubazioni del refrigerante già 
posate.

	► Prova di tenuta delle tubazioni del refrigerante.

	► Messa in vuoto delle tubazioni del refrigerante.

	► Coibentazione delle tubazioni del refrigerante in 
corrispondenza dei punti di allacciamento dell’uni-
tà esterna e dell’unità interna.

	► Carica del sistema con il refrigerante, inclu-
sa regolazione come prescritto dalle direttive 
OCHSNER.

	► Variante 2  
La posa delle tubazioni di allacciamento e la corret-
ta realizzazione del circuito frigorifero sono a cura 
dell’Assistenza clienti OCHSNER.

	AVVERTENZA: Ustione
Gli interventi sul circuito frigorifero possono essere 
eseguiti soltanto dal servizio di Assistenza clienti 
OCHSNER o da uno dei suoi partner autorizzati.

11.5.3	 Messa in servizio del sistema

Prima della messa in servizio, accertarsi che siano soddi-
sfatti tutti i requisiti necessari. (vedi pagine 39, Requisiti)

La messa in servizio viene eseguita dall’Assistenza clienti 
OCHSNER o da un suo partner autorizzato.
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	Nota
Se il sistema viene fatto funzionare senza che sia 
stata eseguita la messa in servizio richiesta in base 
alle direttive OCHSNER, decadono tutti i diritti di 
garanzia.

	Nota
Interventi eventualmente necessari che non rien-
trano fra i compiti spettanti alla ditta OCHSNER, 
come lo sfiato del sistema, l’allacciamento dei cavi 
elettrici, ulteriore istruzione/addestramento ecc., 
vengono fatturati a parte.

Attività eseguite da OCHSNER

	► Controllo del rispetto delle indicazioni di progettazio-
ne e installazione specifiche della macchina durante 
la realizzazione dell’impianto. Con la messa in servi-
zio, OCHSNER non si assume alcuna responsabilità 
riguardo alla copertura del fabbisogno termico dell’e-
dificio da riscaldare.

	► Verifica funzionale del circuito di riscaldamento (pres-
sione impianto, funzionalità vaso di espansione a 
membrana, regolazione quantità). L’installatore rima-
ne l’unico responsabile dell‘impianto.

	► Controllo delle portate.

	► Controllo apertura di tutte le valvole di intercettazione.

	► Controllo degli allacciamenti elettrici per i componen-
ti dell’impianto, inclusi tutti i dispositivi di sicurezza 
necessari.

	► Accensione del circuito elettrico principale (alimenta-
zione corrente trifase alla pompa di calore).

	► Accensione dell’alimentazione per il circuito corrente 
di comando.

	► Configurazione del sistema tramite l‘assistente di 
messa in servizio.

	► Salvataggio della configurazione dei sensori.

	► Test relè delle uscite.

	► Impostazioni personalizzate per il cliente dell’impianto 
a pompa di calore.

	► Stesura del verbale di messa in servizio e compilazio-
ne del registro di prova.

	► Consegna dell’impianto all’esercente o al cliente 
finale.

	► Spiegazione delle funzioni di base dell’impianto a 
pompa di calore (uso centralina ecc.).

	Nota
La spiegazione delle funzioni di base dell‘impianto 
a pompa di calore (uso regolatori ecc.) è a cura 
dell’Assistenza clienti OCHSNER. Qualora l’eser-
cente dell’impianto non fosse presente alla messa 
in servizio, l’installatore si assumerà il compito di 
spiegare le funzioni. L’installatore è responsabile di 
fornire le istruzioni riguardo alla funzionalità dell’in-
tero impianto.

11.6	 Messa fuori servizio

L’impianto a pompa di calore non deve essere spento in 
estate. Il regolatore della pompa di calore dispone di un 
commutatore estate/inverno automatico.

	Danni materiali
Quando l’alimentazione elettrica è disinserita, la 
protezione antigelo dell’impianto a pompa di calore 
non è garantita.
	» Non disinserire l’alimentazione elettrica della 
pompa di calore nemmeno al di fuori del pe-
riodo di accensione dell’impianto. 

Se si desidera comunque mettere fuori servizio l’impianto 
a pompa di calore, è necessario spegnerlo dall’unità di co-
mando principale. In questo modo le funzioni di sicurezza, 
ad esempio la protezione antigelo, rimangono attive.

	Danni materiali
Se l’alimentazione elettrica dell‘impianto a pompa 
di calore è interrotta e sussiste pericolo di gelo, 
svuotare l’acqua dall’impianto.
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12.	 Eliminazione dei guasti

	Nota
L’eliminazione dei guasti o le regolazioni dell’im-
pianto a pompa di calore possono essere eseguite 
solo da tecnici specializzati. L’impostazione base 
del regolatore viene eseguita dall’Assistenza clienti 
OCHSNER al momento della messa in servizio. 
Per ulteriori correzioni e impostazioni dei program-
mi sono responsabili l’esercente dell’impianto e il 
suo partner contrattuale.

Problema Causa Rimedio
Acqua calda sanitaria dispo-
nibile in quantità insufficiente 
o sistema di riscaldamento 
troppo freddo.

L’alimentazione elettrica all’apparec-
chio è interrotta.

Controllare l’interruttore di sicurezza nel collettore di distribuzione 
dell’impianto elettrico domestico. Reinserire l’interruttore di sicurezza. Se 
l’interruttore di sicurezza scatta di nuovo dopo il reinserimento, contattare 
il tecnico specializzato o l’Assistenza clienti OCHSNER.

Fuoriuscita di acqua dall’ap-
parecchio.

Lo scarico della valvola di sicurezza 
è intasato.

Pulire lo scarico della valvola di sicurezza.

Il riscaldamento non parte, 
assenza di segnale di guasto.

Distacco del fornitore di energia 
elettrica

Controllare la regolazione delle singole stanze, sfiatare il circuito di 
riscaldamento, aprire le valvole, controllare la pompa di circolazione cir-
cuito di riscaldamento, aumentare la potenza della pompa di circolazione 
circuito di riscaldamento, controllare i fusibili

Il prelievo di energia per i circuiti di 
riscaldamento è interrotto o è insuf-
ficiente
Interruzione della corrente
Priorità acqua calda

La pompa di calore produce 
solo acqua calda e non riscal-
da o riscalda con eccessivo 
ritardo.

Il valore nominale acqua calda è im-
postato troppo alto

Controllare il valore nominale per l’acqua calda

Modalità antilegionella Utilizzare il programma orario, installare la resistenza elettrica a immer-
sione per acqua calda

Tubazione di ricircolo Ridurre la portata e utilizzare il timer
Scambiatore di calore per acqua cal-
da calcificato

Informare l’installatore del riscaldamento, pulire e decalcificare lo scam-
biatore di calore

La temperatura acqua calda 
non viene raggiunta o non 
viene più raggiunta.

Lo scambiatore di calore per acqua 
calda è troppo piccolo.

Aumentare le dimensioni dello scambiatore di calore

Lo scambiatore di calore è calcificato Decalcificare lo scambiatore di calore
I sensori non sono posizionati corret-
tamente

Posizionare correttamente i sensori

Tubazione troppo piccola Montare tubi più grandi
Sensore acqua calda difettoso Sostituire il sensore acqua calda
Pompa di carico acqua calda difet-
tosa

Sostituire la pompa di carico acqua calda

Livello di potenza pompa di carico 
acqua calda insufficiente

Aumentare il livello di potenza

Valvola deviatrice a 3 vie difettosa Sostituire la valvola deviatrice a 3 vie
La pompa di calore è sempre 
in funzione, ma la temperatu-
ra è bassa e nell’apparecchio 
sono presenti tracce d’olio.

Perdita di refrigerante, tubazione del 
refrigerante non ermetica

Spegnere la pompa di calore,
assicurare una sufficiente ventilazione nel locale di installazione della 
pompa di calore,
informare l’Assistenza clienti OCHSNER

Portata insufficiente Non viene raggiunta la portata mini-
ma per la pompa di calore.

Pressione impianto troppo bassa, controllare il vaso di espansione, pom-
pa di carico serbatoio di accumulo inerziale difettosa, valvola deviatrice a 
3 vie difettosa

12.1	 Messaggi di guasto sull’unità di comando 
principale

	► Quando si verificano dei guasti, i rispettivi messaggi 
sono visualizzati sul display dell’unità di comando co-
me “Er XXX”. 

	► Se un limitatore temperatura di sicurezza scatta, 
l’evento non viene visualizzato con un messaggio 
sull’unità di comando principale.

Nella tabella seguente sono elencati i possibili messaggi di 
guasto con i rispettivi codici ovvero i codici della memoria 
guasti. I messaggi di guasto con codice della memoria 

guasti vengono salvati e possono essere letti successi-
vamente, quando non è presente l’errore. I messaggi di 
guasto salvati sono elencati nel sottomenu “Dati guasti” 
del menu “Service Report”.
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Cod. Codice 
memoria 
guasti

Visualizzazione su display Causa probabile e rimedio

115   Er 01: Guasto sensore acqua calda Sostituire il sensore
116   Er 10: Sensore temperatura esterna difet-

toso
Sostituire il sensore

117   Er 14: Sensore miscelatore difettoso Sostituire il sensore
124   Er 20: Sensore TRIT difettoso Sostituire il sensore
120   Er 22: Sensore TPM o TRIT difettoso Sostituire il sensore
136   Er 23: Sensore TPV difettoso Sostituire il sensore
118   Er 24: Sensore accumulo difettoso Sostituire il sensore
114   Er 29: Sensore TMAND difettoso Sostituire il sensore
11 11 Er 30: Controllo fase Controllare l’alimentazione elettrica
134   Er 32: Sensore THG guasto Sostituire il sensore
138   Er 33: Sensore alta pressione difettoso Controllare il sensore
137   Er 34: Sensore bassa pressione difettoso Controllare il sensore
5 5 Er 36: Alta pressione Distribuzione termica insufficiente, difetto pompa di circolazione, valvola 

chiusa o bolle d’aria nell’impianto, verifica dell’idraulica
18 18 Er 37: Bassa pressione Sorgente di calore insufficiente, refrigerante insufficiente, valvola di espan-

sione, controllo circuito frigorifero (Assistenza clienti OCHSNER)
16 16 Er 38: Gas caldo Valvola di espansione, refrigerante insufficiente, valore nominale troppo alto, 

controllo circuito frigorifero (da parte dell’Assistenza clienti OCHSNER)
10 10 Er 39: Protezione motore compressore Relè di protezione motore, errore fase/sovraccarico, temperatura sorgente di 

calore troppo alta, controllo del compressore nel circuito frigorifero (da parte 
dell’Assistenza clienti OCHSNER)

8 8 Er 42: Protezione antigelo utilizzo del calore Distribuzione termica insufficiente, difetto pompa di circolazione, valvola 
chiusa o bolle d’aria nell’impianto, controllo della pompa di carico serbatoio 
di accumulo inerziale o dell’idraulica

    Er 46: Sensore TSG difettoso Sostituire il sensore
9 9 Er 47: Errore sbrinamento Energia di sbrinamento insufficiente, evaporatore/sonde, controllo del circui-

to frigorifero (da parte dell’Assistenza clienti OCHSNER)
129 129 Er 48: Sensore TQE / evaporatore 1 difet-

toso
Sostituire il sensore

130 130 Er 49: Sensore TQA / evaporatore 2 difet-
toso

Sostituire il sensore

12 12 Er 50: Valvola di espansione Controllo funzionamento della valvola di espansione elettronica (a cura di 
OCHSNER)

1 1 Er 56: Portata sorgente di calore Sorgente di calore insufficiente, pompa fonte di calore/filtro, portata sorgen-
te di calore insufficiente

2 2 Er 57: Protezione antigelo sorgente di calore Energia fonte di calore insufficiente, temperatura sorgente troppo bassa, 
controllo della sorgente di calore, controllare pompa/filtro sorgente di calore, 
pulizia del filtro acqua, pompa a immersione difettosa

3 3 Er 58: Protezione motore sorgente di calore Controllo della protezione motore, controllo del cablaggio del motore, relè di 
protezione motore, errore di fase/sovraccarico, protezione termica

143 143 Er 59: Interruzione sensore TMAND + TRIT Controllare i sensori
144 144 Er 60: Interruzione sensore TQA + TQE Controllare i sensori
42 42 Er 71: Errore bus, pannello di comando 

locale
Controllo del cablaggio eBus

30 30 Er 80: Indirizzo GEN 1 Verificare indirizzo
31 31 Er 81: Indirizzo GEN 2 Verificare indirizzo
32 32 Er 82: Indirizzo GEN 3 Verificare indirizzo
33 33 Er 83: Indirizzo GEN 4 Verificare indirizzo
34 34 Er 84: Indirizzo GEN 5 Verificare indirizzo
35 35 Er 85: Indirizzo GEN 6 Verificare indirizzo
36 36 Er 86: Indirizzo GEN 7 Verificare indirizzo
37 37 Er 87: Indirizzo GEN 8 Verificare indirizzo
20 20 Er 91: Portata utilizzo del calore Pressione acqua troppo bassa, pompa di circolazione difettosa, valvola chiu-

sa/aria nell’impianto, controllare idraulica
21 21 Er 90: Surriscaldamento Controllo circuito frigorifero (a cura dell’Assistenza clienti OCHSNER)
98 98 Er 98: Il generatore di calore integrativo fun-

ziona come unico generatore di calore!
Verifica della modalità operativa della pompa di calore

104 104 Er104: Guasto cumulativo pompa di calore Assistenza clienti OCHSNER
108 108 Er108: Unità esterna, generale Controllo del cablaggio
109 109 Er109: Compressore surriscaldato Reset automatico
100 100 Er 200: Temperatura condensazione troppo 

bassa
Controllo circuito frigorifero (a cura dell’Assistenza clienti OCHSNER)

102 102 Er 202: Temperatura di evaporazione troppo 
bassa

Controllo circuito frigorifero (a cura dell’Assistenza clienti OCHSNER)
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Cod. Codice 
memoria 
guasti

Visualizzazione su display Causa probabile e rimedio

103 103 Er 203: Temperatura di evaporazione troppo 
alta

Controllo circuito frigorifero (a cura dell’Assistenza clienti OCHSNER)

240 240 Er 240: OTE non rileva scheda Modbus Controllo a cura dell’Assistenza clienti OCHSNER
241 241 Er 241: Errore di comunicazione Modbus Si è verificato un calo di tensione? Controllo del cablaggio della linea Mo-

dBus tra unità interna e unità esterna. Altrimenti contattare l’Assistenza 
clienti OCHSNER

242 242 Er 242: Errore di comunicazione CAN-Bus Controllo del cablaggio delle linee CAN-Bus e ModBus (ev. guasto conse-
guente a Er 241), altrimenti contattare l’Assistenza clienti OCHSNER

12.2	 Reset del limitatore temperatura di 
sicurezza

Se il sensore di temperatura del limitatore di sicurezza 
della temperatura misura una temperatura dell’acqua del 
riscaldamento superiore a 85°C, viene interrotta l’alimen-
tazione elettrica del riscaldamento elettrico integrativo 
interno.

	» Controllare se il limitatore di temperatura di sicurezza 
è scattato.

	» Controllare la portata dell’acqua del riscaldamento.

	» Eliminare la causa dell’errore.

	» Premere il tasto di reset sul retro dell’apparecchio per 
ripristinare il limitatore di sicurezza della temperatu-
ra. Al tasto di reset si accede con la mano dal lato 
sinistro.

1	 Tasto di reset del limitatore di sicurezza della tempe-
ratura sul retro dell’apparecchio.
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13.	 Manutenzione dell’apparecchio

	AVVERTENZA: Scarica elettrica
Per eseguire gli interventi di manutenzione, disin-
serire l’alimentazione elettrica all’unità interna della 
pompa di calore.

	Nota
Fare eseguire una volta all’anno un controllo della 
tenuta del circuito frigorifero della pompa di calore 
(come da Regolamento UE n. 517/2014).
	» Garantire l’accesso ai punti saldati del circuito 
frigorifero per tutto l’anno.
	» Documentare il risultato della prova di tenuta 
nel verbale di prova del sistema.

Si raccomanda di far eseguire una revisione annuale ed 
eventualmente la manutenzione della pompa di calore. Si 
ricorda che la legge prevede che gli esercenti dei sistemi 
di riscaldamento effettuino la regolare verifica dei sistemi.

I refrigeranti utilizzati nelle pompe di calore OCHSNER 
non sono infiammabili, né tossici e non danneggiano l’o-
zono. Le pompe di calore sono apparecchi basati sulla 
tecnologia dei refrigeranti e sono soggetti alle disposizioni 
del Regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati a effet-
to serra. L’Assistenza clienti OCHSNER è disponibile per 
l’esecuzione degli interventi di manutenzione e revisione, 
in particolare in osservanza del regolamento sui gas fluo-
rurati a effetto serra. Ulteriori informazioni al riguardo sono 
disponibili sul sito www.ochsner.com.

Si raccomanda di controllare la pressione dell’impianto di 
riscaldamento e di regolarla, se troppo alta/bassa.

Si raccomanda di regolare adeguatamente la pressione 
di precarica nel vaso di espansione a membrana (VESP) 
dell’impianto (in base all’altezza s.l.m.).

Si raccomanda di monitorare le portate dell’impianto di 
utilizzo del calore (IMPR) ed eventualmente del sistema 
sorgente di calore (IMPS) con i flussometri prescritti da 
OCHSNER.

In caso di interventi straordinari di rabbocco (ad es. mo-
difiche o rottura tubi), si raccomanda di far eseguire una 
perizia sull’acqua e sulla base di questa eseguire un nuovo 
riempimento dell’impianto di utilizzo del calore.

13.1	 Test delle valvole di sicurezza

	Nota
L’unità interna dispone di valvole di sicurezza per 
l’impianto di utilizzo del calore (acqua calda, ri-
scaldamento) e per il sistema sorgente di calore 
(circuito acqua glicolata).
	» Attenersi alle prescrizioni nazionali e locali 
riguardo ai controlli funzionali periodici pre-
scritti.

	» Rimuovere il pannello sinistro del carter dell’appa-
recchio per poter accedere alle valvole di sicurezza 
interne. (vedi pag. 23, Smontaggio del carter 
dell‘apparecchio)

	» Per effettuare il test, ruotare la manopola rossa della 
valvola di sicurezza, finché non fuoriesce acqua dallo 
scarico della valvola.

	» Accertarsi che la valvola di sicurezza sia nuovamente 
chiusa dopo il test.

1	 Valvola di sicurezza interna per impianto di utilizzo 
del calore per TERRA 6, TERRA 8, TERRA 11 e 
TERRA 14.

1	 Valvola di sicurezza interna per impianto di utilizzo 
del calore per TERRA 18 e TERRA 27.
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1	 Valvola di sicurezza interna del sistema sorgente di 
calore.

13.2	 Contratto di manutenzione

La ditta OCHSNER offre un’ampia gamma di contratti di 
manutenzione. Ulteriori informazioni al riguardo sono di-
sponibili sul sito www.ochsner.com.

Vantaggi del contratto di manutenzione

	► La verifica annuale permette di adempiere alle dispo-
sizioni di legge (ad es. regolamento sui gas fluorurati 
a effetto serra). 

	► Una manutenzione regolare contribuisce non solo 
a risparmiare energia, ma anche a salvaguardare 
l’ambiente.

	► Pertanto, la corretta cura del sistema di riscaldamen-
to è il presupposto indispensabile per garantire e 
allungare di molti anni la sua durata utile.

	► Per l’esercente dell’impianto ciò si traduce in una 
maggiore affidabilità dell’impianto.

Per ulteriori informazioni sull’Assistenza clienti e sulle pre-
stazioni dei contratti di manutenzione, visitare il sito www.
ochsner.com.
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14.	 Dati tecnici

14.1	 Pompe di calore per corrente alternata 
trifase

DATI APPARECCHIO TERRA 6 HPLA TERRA 8 HPLA TERRA 11 HPLA TERRA 14 HPLA TERRA 18 HPLA

Codice articolo 265010 265020 265030 265040 265050

Carico termico idoneo dell’edificio kW 4 - 6 6 - 8 8 - 11 11 - 14 14 - 18

Temperatura di mandata max. °C 65 65 65 65 65

Unità interna TERRA 6 HPLA TERRA 8 HPLA TERRA 11 HPLA TERRA 14 HPLA TERRA 18 HPLA

Dimensioni (HxLxP) mm 1289x600x680 1289x600x680 1289x600x680 1289x600x680 1289x600x680

Raccordi idraulici (dimensioni) Pollici 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/2

Raccordi idraulici (tipo di collega-
mento)

Filettatura esterna 
(maschio)

Filettatura esterna 
(maschio)

Filettatura esterna 
(maschio)

Filettatura esterna 
(maschio)

Filettatura esterna 
(maschio)

Peso (senza imballo) kg 200 210 220 230 230

Colore standard Bianco/Antracite Bianco/Antracite Bianco/Antracite Bianco/Antracite Bianco/Antracite

Livello potenza sonora (EN12102) dB(A) 43 47 48 49 53

Livello pressione sonora (a 1 m) dB(A) 35 36 40 42 45

SISTEMA SORGENTE DI CA-
LORE

​ TERRA 6 HPLA TERRA 8 HPLA TERRA 11 HPLA TERRA 14 HPLA TERRA 18 HPLA

Tipo di evaporatore (IMPS) ​ Scambiatore di ca-
lore a piastre

Scambiatore di ca-
lore a piastre

Scambiatore di ca-
lore a piastre

Scambiatore di ca-
lore a piastre

Scambiatore di ca-
lore a piastre

Materiale dell’evaporatore (IMPS) ​ Acciaio inox 1.4301 Acciaio inox 1.4301 Acciaio inox 1.4301 Acciaio inox 1.4301 Acciaio inox 1.4301

Differenza di temperatura (IMPS) K 3 3 3 3 3

Portata (IMPS) m³/h 1,5 1,9 2,6 3,3 4,2

Prevalenza residua (IMPS) mbar 589 579 505 421 737

Flussometro ​ integra-
to

interno integra-
to

interno integra-
to

interno integra-
to

interno integra-
to

interno

Termovettore ​ Acqua glicolata 
max. 30%

Acqua glicolata 
max. 30%

Acqua glicolata 
max. 30%

Acqua glicolata 
max. 30%

Acqua glicolata 
max. 30%

Pompa di circolazione (IMPS) ​ Stratos 
Para 
25/1-8

interno Stratos 
Para 
25/1-8

interno Stratos 
Para 
25/1-8

interno Stratos 
Para 
25/1-8

interno Stratos 
Para 
25/1-12

interno

Pressione di esercizio termovettore max. bar 3 3 3 3 3

Limiti d’impiego riscaldamento min. / max. °C -5 / 20 -5 / 20 -5 / 20 -5 / 20 -5 / 20

IMPIANTO DI UTILIZZO DEL 
CALORE

TERRA 6 HPLA TERRA 8 HPLA TERRA 11 HPLA TERRA 14 HPLA TERRA 18 HPLA

Tipo di condensatore (IMPR) Scambiatore di ca-
lore a piastre

Scambiatore di ca-
lore a piastre

Scambiatore di ca-
lore a piastre

Scambiatore di ca-
lore a piastre

Scambiatore di ca-
lore a piastre

Materiale del condensatore (IMPR) Acciaio inox 1.4301 Acciaio inox 1.4301 Acciaio inox 1.4301 Acciaio inox 1.4301 Acciaio inox 1.4301

Differenza di temperatura (IMPR) K 5 5 5 5 5

Portata (IMPR) m³/h 1,0 1,3 1,8 2,3 2,9

Perdita di carico interna (IMPR), M2-1/
M4-1

mbar 113 264 279 414 358

Perdita di carico interna (IMPR), M2-4/
M4-4

mbar - - - - -

Prevalenza residua (IMPR), M2-1/M4-1 mbar 656 496 351 63 372

Prevalenza residua (IMPR), M2-4/M4-4 mbar - - - - 443

Flussometro integra-
to

interno integra-
to

interno integra-
to

interno integra-
to

interno integra-
to

interno

Pompa di circolazione Yonos 
Para HPS 
25/7.5

interno Yonos 
Para HPS 
25/7.5

interno Yonos 
Para HPS 
25/7.5

interno Yonos 
Para HPS 
25/7.5

interno Stratos 
Para 
25/1-8

interno

Termovettore Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua

Pressione di esercizio termovettore max. bar 3 3 3 3 3
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IMPIANTO DI UTILIZZO DEL 
CALORE

TERRA 6 HPLA TERRA 8 HPLA TERRA 11 HPLA TERRA 14 HPLA TERRA 18 HPLA

Limiti d’impiego riscaldamento min. / max. °C 15 / 65 15 / 65 15 / 65 15 / 65 15 / 65

CIRCUITO FRIGORIFERO TERRA 6 HPLA TERRA 8 HPLA TERRA 11 HPLA TERRA 14 HPLA TERRA 18 HPLA

Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A

Quantità refrigerante kg 1,4 1,72 2,03 2,3 2,35

Pressione di esercizio refrigerante max. bar 45 45 45 45 45

Struttura compressore Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll

DATI ELETTRICI TERRA 6 HPLA TERRA 8 HPLA TERRA 11 HPLA TERRA 14 HPLA TERRA 18 HPLA

Frequenza Hz 50 50 50 50 50

Fattore di potenza 0,72 0,86 0,89 0,84 0,75

Circuito elettrico principale TERRA 6 HPLA TERRA 8 HPLA TERRA 11 HPLA TERRA 14 HPLA TERRA 18 HPLA

Range tensione di riferimento V ~380-
400

3/N/PE ~380-
400

3/N/PE ~380-
400

3/N/PE ~380-
400

3/N/PE ~380-
400

3/N/PE

Corrente di riferimento A 5,0 6,3 8 10 15

Corrente di spunto max. A 14 21,5 26 30 37,5

Fusibile 1x C16A 3p 1x C16A 3p 1x C16A 3p 1x C16A 3p 1x C16A 3p

Circuito corrente di comando TERRA 6 HPLA TERRA 8 HPLA TERRA 11 HPLA TERRA 14 HPLA TERRA 18 HPLA

Range tensione di riferimento V ~220-
240

L1/N/PE ~220-
240

L1/N/PE ~220-
240

L1/N/PE ~220-
240

L1/N/PE ~220-
240

L1/N/PE

Corrente di riferimento A 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

Fusibile 1x C13A 1p 1x C13A 1p 1x C13A 1p 1x C13A 1p 1x C13A 1p

Riscaldamento elettrico integrativo 
(opzionale)

TERRA 6 HPLA TERRA 8 HPLA TERRA 11 HPLA TERRA 14 HPLA TERRA 18 HPLA

Range tensione di riferimento V ~380-
400

3/N/PE ~380-
400

3/N/PE ~380-
400

3/N/PE ~380-
400

3/N/PE ~380-
400

3/N/PE

Corrente di riferimento stadio 1 A 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Corrente di riferimento stadio 2 A 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Corrente di riferimento stadio 3 A 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Potenza assorbita di riferimento 
stadio 1

kW 2,9 2,9 2,9 2,9 2,6

Potenza assorbita di riferimento 
stadio 2

kW 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0

Potenza assorbita di riferimento 
stadio 3

kW 2,9 2,9 2,9 2,9 3,2

Fusibile 1x B16A 3p 1x B16A 3p 1x B16A 3p 1x B16A 3p 1x B16A 3p

DATI DI RESA
Peso (senza imballo) kg 200 210 220 230 230

B0/W35 TERRA 6 HPLA TERRA 8 HPLA TERRA 11 HPLA TERRA 14 HPLA TERRA 18 HPLA

Potenza termica (EN14511) kW 5,80 7,50 10,30 13,20 17,00

Potenza elettrica assorbita 
(EN14511)

kW 1,21 1,55 2,05 2,74 3,75

Coefficiente COP (EN 14511) 4,81 4,84 5,03 4,82 4,53

B0/W55 TERRA 6 HPLA TERRA 8 HPLA TERRA 11 HPLA TERRA 14 HPLA TERRA 18 HPLA

Potenza termica (EN14511) kW 5,20 6,90 9,10 12,00 15,80

Potenza elettrica assorbita 
(EN14511)

kW 1,85 2,35 3,22 3,93 5,47

Coefficiente COP (EN 14511) 2,81 2,94 2,83 3,05 2,89
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EFFICIENZA ENERGETICA 
(ZONA CLIMATICA MEDIA)

TERRA 6 HPLA TERRA 8 HPLA TERRA 11 HPLA TERRA 14 HPLA TERRA 18 HPLA

alla temperatura di mandata massima 
(riscaldamento)

°C 35 55 35 55 35 55 35 55 35 55

Classe di efficienza energetica (da 
D a A+++)

A+++ A++ A+++ A++ A+++ A++ A+++ A++ A+++ A++

P nom. kW 6 5 8 7 10 9 13 12 17 16

Efficienza ETAs % 205,0 134,0 205,0 139,0 216,0 137,0 203,0 142,0 189,0 134,0

SCOP 5,33 3,55 5,33 3,68 5,60 3,63 5,28 3,75 4,93 3,55

alla temperatura di mandata min. (raffre-
scamento)

°C 18 7 18 7 18 7 18 7 18 7

SEER - - - - - - - - - -

	Nota
I dati relativi al livello di pressione sonora si inten-
dono a pieno carico a una distanza di 1 metro. Per 
il livello di pressione sonora e potenza sonora si 
applica una tolleranza di +/-3 dB(A).

DATI APPARECCHIO TERRA 27 HPLA

Codice articolo 265070

Carico termico idoneo dell’edificio kW 18 - 27

Temperatura di mandata max. °C 65

Unità interna TERRA 27 HPLA

Dimensioni (HxLxP) mm 1289x600x680

Raccordi idraulici (dimensioni) Pollici 1 1/2

Raccordi idraulici (tipo di collega-
mento)

Filettatura esterna (maschio)

Peso (senza imballo) kg 250

Colore standard Bianco/Antracite

Livello potenza sonora (EN12102) dB(A) 52

Livello pressione sonora (a 1 m) dB(A) 44

SISTEMA SORGENTE DI CA-
LORE

​ TERRA 27 HPLA

Tipo di evaporatore (IMPS) ​ Scambiatore di calore a piastre

Materiale dell’evaporatore (IMPS) ​ Acciaio inox 1.4401

Differenza di temperatura (IMPS) K 4

Portata (IMPS) m³/h 4,8

Prevalenza residua (IMPS) mbar 523

Flussometro ​ integrato interno

Termovettore ​ Acqua glicolata max. 30%

Pompa di circolazione (IMPS) ​ Stratos Para 25/1-12 interno

Pressione di esercizio termovettore max. bar 3

Limiti d’impiego riscaldamento min. / max. °C -6 / 20

IMPIANTO DI UTILIZZO DEL 
CALORE

TERRA 27 HPLA

Tipo di condensatore (IMPR) Scambiatore di calore a piastre

Materiale del condensatore (IMPR) Acciaio inox 1.4401

Differenza di temperatura (IMPR) K 5

Portata (IMPR) m³/h 4,4

Perdita di carico interna (IMPR), M2-1/
M4-1

mbar 549

Perdita di carico interna (IMPR), M2-4/
M4-4

mbar -
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IMPIANTO DI UTILIZZO DEL 
CALORE

TERRA 27 HPLA

Prevalenza residua (IMPR), M2-1/M4-1 mbar 26

Prevalenza residua (IMPR), M2-4/M4-4 mbar 187

Flussometro integrato interno

Pompa di circolazione Stratos Para 25/1-8 interno

Termovettore Acqua

Pressione di esercizio termovettore max. bar 3

Limiti d’impiego riscaldamento min. / max. °C 15 / 65

CIRCUITO FRIGORIFERO TERRA 27 HPLA

Refrigerante R410A

Quantità refrigerante kg 4,5

Pressione di esercizio refrigerante max. bar 45

Struttura compressore Scroll

DATI ELETTRICI TERRA 27 HPLA

Frequenza Hz 50

Fattore di potenza 0,85

Circuito elettrico principale TERRA 27 HPLA

Range tensione di riferimento V ~380-400 3/N/PE

Corrente di riferimento A 25

Corrente di spunto max. A 29,9

Fusibile 1x C25A 3p

Circuito corrente di comando TERRA 27 HPLA

Range tensione di riferimento V ~220-240 L1/N/PE

Corrente di riferimento A 6,3

Fusibile 1x C13A 1p

Riscaldamento elettrico integrativo 
(opzionale)

TERRA 27 HPLA

Range tensione di riferimento V ~380-400 3/N/PE

Corrente di riferimento stadio 1 A 15,0

Corrente di riferimento stadio 2 A 15,0

Corrente di riferimento stadio 3 A 15,0

Potenza assorbita di riferimento 
stadio 1

kW 2,6

Potenza assorbita di riferimento 
stadio 2

kW 3,0

Potenza assorbita di riferimento 
stadio 3

kW 3,2

Fusibile 1x B16A 3p

DATI DI RESA
Peso (senza imballo) kg 250

B0/W35 TERRA 27 HPLA

Potenza termica (EN14511) kW 24,45

Potenza elettrica assorbita 
(EN14511)

kW 5,56

Coefficiente COP (EN 14511) 4,40

B0/W55 TERRA 27 HPLA

Potenza termica (EN14511) kW 22,59
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B0/W55 TERRA 27 HPLA

Potenza elettrica assorbita 
(EN14511)

kW 7,95

Coefficiente COP (EN 14511) 2,84

EFFICIENZA ENERGETICA 
(ZONA CLIMATICA MEDIA)

TERRA 27 HPLA

alla temperatura di mandata massima 
(riscaldamento)

°C 35 55

Classe di efficienza energetica (da 
D a A+++)

A+++ A++

P nom. kW 25 23

Efficienza ETAs % 181,0 133,0

SCOP 4,72 3,53

alla temperatura di mandata min. (raffre-
scamento)

°C 18 7

SEER - -

	Nota
I dati relativi al livello di pressione sonora si inten-
dono a pieno carico a una distanza di 1 metro. Per 
il livello di pressione sonora e potenza sonora si 
applica una tolleranza di +/-3 dB(A).
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14.2	 Pompe di calore per corrente alternata 
monofase

DATI APPARECCHIO TERRA 6 HPLB TERRA 8 HPLB TERRA 11 HPLB TERRA 14 HPLB

Codice articolo 265012 265022 265032 265042

Carico termico idoneo dell’edificio kW 4 - 6 6 - 8 8 - 11 11 - 14

Temperatura di mandata max. °C 65 65 65 65

Unità interna TERRA 6 HPLB TERRA 8 HPLB TERRA 11 HPLB TERRA 14 HPLB

Dimensioni (HxLxP) mm 1289x600x680 1289x600x680 1289x600x680 1289x600x680

Raccordi idraulici (dimensioni) Pollici 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4

Raccordi idraulici (tipo di collega-
mento)

Filettatura esterna (ma-
schio)

Filettatura esterna (ma-
schio)

Filettatura esterna (ma-
schio)

Filettatura esterna (ma-
schio)

Peso (senza imballo) kg 200 210 220 230

Colore standard Bianco/Antracite Bianco/Antracite Bianco/Antracite Bianco/Antracite

Livello potenza sonora (EN12102) dB(A) 43 47 48 49

Livello pressione sonora (a 1 m) dB(A) 35 36 40 42

SISTEMA SORGENTE DI CA-
LORE

​ TERRA 6 HPLB TERRA 8 HPLB TERRA 11 HPLB TERRA 14 HPLB

Tipo di evaporatore (IMPS) ​ Scambiatore di calore a 
piastre

Scambiatore di calore a 
piastre

Scambiatore di calore a 
piastre

Scambiatore di calore a 
piastre

Materiale dell’evaporatore (IMPS) ​ Acciaio inox 1.4301 Acciaio inox 1.4301 Acciaio inox 1.4301 Acciaio inox 1.4301

Differenza di temperatura (IMPS) K 3 3 3 3

Portata (IMPS) m³/h 1,5 1,9 2,6 3,3

Prevalenza residua (IMPS) mbar 589 579 505 421

Flussometro ​ integrato interno integrato interno integrato interno integrato interno

Termovettore ​ Acqua glicolata max. 
30%

Acqua glicolata max. 
30%

Acqua glicolata max. 
30%

Acqua glicolata max. 
30%

Pompa di circolazione (IMPS) ​ Stratos Pa-
ra 25/1-8

interno Stratos Pa-
ra 25/1-8

interno Stratos Pa-
ra 25/1-8

interno Stratos Pa-
ra 25/1-8

interno

Pressione di esercizio termovettore max. bar 3 3 3 3

Limiti d’impiego riscaldamento min. / max. °C -5 / 20 -5 / 20 -5 / 20 -5 / 20

IMPIANTO DI UTILIZZO DEL 
CALORE

TERRA 6 HPLB TERRA 8 HPLB TERRA 11 HPLB TERRA 14 HPLB

Tipo di condensatore (IMPR) Scambiatore di calore a 
piastre

Scambiatore di calore a 
piastre

Scambiatore di calore a 
piastre

Scambiatore di calore a 
piastre

Materiale del condensatore (IMPR) Acciaio inox 1.4301 Acciaio inox 1.4301 Acciaio inox 1.4301 Acciaio inox 1.4301

Differenza di temperatura (IMPR) K 5 5 5 5

Portata (IMPR) m³/h 1,0 1,3 1,8 2,3

Perdita di carico interna (IMPR), M2-1/
M4-1

mbar 113 264 279 414

Perdita di carico interna (IMPR), M2-4/
M4-4

mbar - - - -

Prevalenza residua (IMPR), M2-1/M4-1 mbar 656 496 351 63

Prevalenza residua (IMPR), M2-4/M4-4 mbar - - - -

Flussometro integrato interno integrato interno integrato interno integrato interno

Pompa di circolazione Yonos 
Para RS 
25/7.5

interno Yonos 
Para RS 
25/7.5

interno Yonos 
Para RS 
25/7.5

interno Yonos 
Para RS 
25/7.5

interno

Termovettore Acqua Acqua Acqua Acqua

Pressione di esercizio termovettore max. bar 3 3 3 3

Limiti d’impiego riscaldamento min. / max. °C 15 / 65 15 / 65 15 / 65 15 / 65

CIRCUITO FRIGORIFERO TERRA 6 HPLB TERRA 8 HPLB TERRA 11 HPLB TERRA 14 HPLB

Refrigerante R410A R410A R410A R410A
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CIRCUITO FRIGORIFERO TERRA 6 HPLB TERRA 8 HPLB TERRA 11 HPLB TERRA 14 HPLB

Quantità refrigerante kg 1,4 1,72 2,03 2,3

Pressione di esercizio refrigerante max. bar 45 45 45 45

Struttura compressore Scroll Scroll Scroll Scroll

DATI ELETTRICI TERRA 6 HPLB TERRA 8 HPLB TERRA 11 HPLB TERRA 14 HPLB

Frequenza Hz 50 50 50 50

Fattore di potenza 0,9 0,9 0,92 0,88

Circuito elettrico principale TERRA 6 HPLB TERRA 8 HPLB TERRA 11 HPLB TERRA 14 HPLB

Range tensione di riferimento V ~220-240 L/N/PE ~220-240 L/N/PE ~220-240 L/N/PE ~220-240 L/N/PE

Corrente di riferimento A 15 20 25 31,5

Corrente di spunto max. A 30 41,5 54 65

Fusibile 1x C16A 1p 1x C25A 1p 1x C25A 1p 1x C32A 1p

Circuito corrente di comando TERRA 6 HPLB TERRA 8 HPLB TERRA 11 HPLB TERRA 14 HPLB

Range tensione di riferimento V ~220-240 L1/N/PE ~220-240 L1/N/PE ~220-240 L1/N/PE ~220-240 L1/N/PE

Corrente di riferimento A 6,3 6,3 6,3 6,3

Fusibile 1x C13A 1p 1x C13A 1p 1x C13A 1p 1x C13A 1p

Riscaldamento elettrico integrativo 
(opzionale)

TERRA 6 HPLB TERRA 8 HPLB TERRA 11 HPLB TERRA 14 HPLB

Range tensione di riferimento V ~220-240 L/N/PE ~220-240 L/N/PE ~220-240 L/N/PE ~220-240 L/N/PE

Corrente di riferimento stadio 1 A 15,0 15,0 15,0 15,0

Corrente di riferimento stadio 2 A 15,0 15,0 15,0 15,0

Corrente di riferimento stadio 3 A 15,0 15,0 15,0 15,0

Potenza assorbita di riferimento 
stadio 1

kW 2,9 2,9 2,9 2,9

Potenza assorbita di riferimento 
stadio 2

kW 2,9 2,9 2,9 2,9

Potenza assorbita di riferimento 
stadio 3

kW 2,9 2,9 2,9 2,9

Fusibile 3x B16A 1p 3x B16A 1p 3x B16A 1p 3x B16A 1p

DATI DI RESA
Peso (senza imballo) kg 200 210 220 230

B0/W35 TERRA 6 HPLB TERRA 8 HPLB TERRA 11 HPLB TERRA 14 HPLB

Potenza termica (EN14511) kW 5,90 7,60 10,30 13,00

Potenza elettrica assorbita 
(EN14511)

kW 1,23 1,60 2,17 2,74

Coefficiente COP (EN 14511) 4,78 4,76 4,75 4,75

B0/W55 TERRA 6 HPLB TERRA 8 HPLB TERRA 11 HPLB TERRA 14 HPLB

Potenza termica (EN14511) kW 5,30 6,90 9,40 11,60

Potenza elettrica assorbita 
(EN14511)

kW 1,82 2,53 3,24 3,95

Coefficiente COP (EN 14511) 2,92 2,73 2,90 2,94

EFFICIENZA ENERGETICA 
(ZONA CLIMATICA MEDIA)

TERRA 6 HPLB TERRA 8 HPLB TERRA 11 HPLB TERRA 14 HPLB

alla temperatura di mandata massima 
(riscaldamento)

°C 35 55 35 55 35 55 35 55

Classe di efficienza energetica (da 
D a A+++)

A+++ A++ A+++ A++ A+++ A++ A+++ A++

P nom. kW 6 5 8 7 10 9 13 12

Efficienza ETAs % 201,0 137,0 204,0 131,0 200,0 136,0 199,0 138,0

SCOP 5,23 3,63 5,23 3,48 5,30 3,60 5,20 3,65
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EFFICIENZA ENERGETICA 
(ZONA CLIMATICA MEDIA)

TERRA 6 HPLB TERRA 8 HPLB TERRA 11 HPLB TERRA 14 HPLB

alla temperatura di mandata min. (raffre-
scamento)

°C 18 7 18 7 18 7 18 7

SEER - - - - - - - -

	Nota
I dati relativi al livello di pressione sonora si inten-
dono a pieno carico a una distanza di 1 metro. Per 
il livello di pressione sonora e potenza sonora si 
applica una tolleranza di +/-3 dB(A).
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14.3	 Diagrammi di resa

TERRA 6

X	 Temperatura acqua glicolata [°C]
Y	 Potenza termica [kW], tolleranza componente/tolle-

ranza rendimento ±10%

X	 Temperatura acqua glicolata [°C]
Y	 Coefficiente di prestazione (COP), tolleranza compo-

nente/tolleranza rendimento ±10%

X	 Temperatura acqua glicolata [°C]
Y	 Potenza elettrica assorbita [kW], tolleranza compo-

nente/tolleranza rendimento ±10%

TERRA 8

X	 Temperatura acqua glicolata [°C]
Y	 Potenza termica [kW], tolleranza componente/tolle-

ranza rendimento ±10%

X	 Temperatura acqua glicolata [°C]
Y	 Coefficiente di prestazione (COP), tolleranza compo-

nente/tolleranza rendimento ±10%
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X	 Temperatura acqua glicolata [°C]
Y	 Potenza elettrica assorbita [kW], tolleranza compo-

nente/tolleranza rendimento ±10%

TERRA 11

X	 Temperatura acqua glicolata [°C]
Y	 Potenza termica [kW], tolleranza componente/tolle-

ranza rendimento ±10%

X	 Temperatura acqua glicolata [°C]
Y	 Coefficiente di prestazione (COP), tolleranza compo-

nente/tolleranza rendimento ±10%

X	 Temperatura acqua glicolata [°C]
Y	 Potenza elettrica assorbita [kW], tolleranza compo-

nente/tolleranza rendimento ±10%

TERRA 14

X	 Temperatura acqua glicolata [°C]
Y	 Potenza termica [kW], tolleranza componente/tolle-

ranza rendimento ±10%

X	 Temperatura acqua glicolata [°C]
Y	 Coefficiente di prestazione (COP), tolleranza compo-

nente/tolleranza rendimento ±10%
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X	 Temperatura acqua glicolata [°C]
Y	 Potenza elettrica assorbita [kW], tolleranza compo-

nente/tolleranza rendimento ±10%

TERRA 18

X	 Temperatura acqua glicolata [°C]
Y	 Potenza termica [kW], tolleranza componente/tolle-

ranza rendimento ±10%

X	 Temperatura acqua glicolata [°C]
Y	 Coefficiente di prestazione (COP), tolleranza compo-

nente/tolleranza rendimento ±10%

X	 Temperatura acqua glicolata [°C]
Y	 Potenza elettrica assorbita [kW], tolleranza compo-

nente/tolleranza rendimento ±10%

TERRA 27

X	 Temperatura acqua glicolata [°C]
Y	 Potenza termica [kW], tolleranza componente/tolle-

ranza rendimento ±10%

X	 Temperatura acqua glicolata [°C]
Y	 Coefficiente di prestazione (COP), tolleranza compo-

nente/tolleranza rendimento ±10%
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X	 Temperatura acqua glicolata [°C]
Y	 Potenza elettrica assorbita [kW], tolleranza compo-

nente/tolleranza rendimento ±10%

14.4	 Limiti di esercizio
Limiti di esercizio per regime riscaldamento TERRA 6 HPL - 

TERRA 27 HPL
Salto termico K 5 7 10

Temperatura di mandata max. pompa di 
calore
(Riscaldamento)

°C 65 65 65

Temperatura nominale di mandata max.
(Riscaldamento)

°C 60 60 60

Temperatura max. in entrata dell’evapora-
tore
(IMPS)

°C 20 20 20

Temperatura min. in entrata dell’evapora-
tore
(IMPS) 

°C -5 -5 -5

Limiti di esercizio per raffrescamento TERRA 6 CPL - 
TERRA 27 CPL

Salto termico K 5 7 10

Temperatura di mandata max. pompa di 
calore
(Raffrescamento)

°C 7 10 13

Temperatura nominale di mandata max.
(Raffrescamento)

°C 9 12 15

Temperatura max. in entrata dell’evapora-
tore
(IMPS)

°C 20 20 20

Temperatura min. in entrata dell’evapora-
tore
(IMPS) 

°C -5 -5 -5
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14.5	 Schemi di principio

TERRA 6, TERRA 8, TERRA 11 e TERRA 14 (M2-1)
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Legenda per schema di principio dell’impianto per TERRA 6, TERRA 8, TERRA 11 e TERRA 14 (M2-1)

A	 Collettore di distribuzione per corrente alternata trifase
B	 Collettore di distribuzione per corrente alternata monofase
C	 Armadio di comando unità interna
D	 Unità interna
E	 Serbatoio acqua calda
F	 Serbatoio di accumulo inerziale pompa di calore
G	 Pannello di comando locale
H	 Modulo ausiliario (opzionale)

1	 Riscaldamento elettrico integrativo
2	 Circuito elettrico di comando (regolatore OTE)
3	 Circuito elettrico principale (compressore)
4	 Contatto EVU (fornitore di energia elettrica)
5	 Sensore temperatura esterna (TA)
6	 Sensore accumulo superiore (TPO)
7	 Sensore accumulo inferiore (TPM)
8	 Sensore acqua calda (TB)
9	 Pompa di circolazione circuito di riscaldamento 1, di-

retto (PRISC 1)
10	Sensore miscelatore (TMIX)
11	Pompa di circolazione circuito di riscaldamento 2, mi-

scelato (PRISC 2) 
Alimentazione da limitatore temperatura di sicurezza

12	Valvola miscelatrice circuito di riscaldamento (MVH)
13	Elementi di comando (eBus)
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TERRA 6, TERRA 8, TERRA 11 e TERRA 14 (M2-3)
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Legenda per schema di principio dell’impianto per TERRA 6, TERRA 8, TERRA 11 e TERRA 14 (M2-3)

A	 Collettore di distribuzione per corrente alternata trifase
B	 Collettore di distribuzione per corrente alternata monofase
C	 Armadio di comando unità interna
D	 Unità interna
E	 Serbatoio acqua calda
F	 Serbatoio di accumulo inerziale pompa di calore
G	 Pannello di comando locale
H	 Modulo ausiliario (opzionale)

1	 Riscaldamento elettrico integrativo
2	 Circuito elettrico di comando (regolatore OTE)
3	 Circuito elettrico principale (compressore)
4	 Contatto EVU (fornitore di energia elettrica)
5	 Sensore temperatura esterna (TA)
6	 Sensore accumulo superiore (TPO)
7	 Sensore accumulo inferiore (TPM)
8	 Sensore acqua calda (TB)
9	 Pompa di circolazione circuito di riscaldamento 1, di-

retto (PRISC 1)
10	Sensore miscelatore (TMIX)
11	Pompa di circolazione circuito di riscaldamento 2, mi-

scelato (PRISC 2) 
Alimentazione da limitatore temperatura di sicurezza

12	Valvola miscelatrice circuito di riscaldamento (MVH)
13	Elementi di comando (eBus)
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TERRA 6, TERRA 8, TERRA 11 e TERRA 14 (M2-4)
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Legenda per schema di principio dell’impianto per TERRA 6, TERRA 8, TERRA 11 e TERRA 14 (M2-4)

A	 Collettore di distribuzione per corrente alternata trifase
B	 Collettore di distribuzione per corrente alternata monofase
C	 Armadio di comando unità interna
D	 Unità interna
E	 Serbatoio acqua calda
F	 Serbatoio di accumulo inerziale pompa di calore
G	 Pannello di comando locale
H	 Modulo ausiliario (opzionale)

1	 Circuito elettrico di comando (regolatore OTE)
2	 Circuito elettrico principale (compressore)
3	 Contatto EVU (fornitore di energia elettrica)
4	 Sensore temperatura esterna (TA)
5	 Sensore accumulo superiore (TPO)
6	 Sensore accumulo inferiore (TPM)
7	 Sensore acqua calda (TB)
8	 Pompa di circolazione circuito di riscaldamento 1, di-

retto (PRISC 1)
9	 Sensore miscelatore (TMIX)
10	Pompa di circolazione circuito di riscaldamento 2, mi-

scelato (PRISC 2) 
Alimentazione da limitatore temperatura di sicurezza

11	Valvola miscelatrice circuito di riscaldamento (MVH)
12	Elementi di comando (eBus)
13	Riscaldamento integrativo acqua calda
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TERRA 18 e TERRA 27 (M4-1)
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Legenda per schema di principio dell’impianto per TERRA 18 e TERRA 27 (M4-1)

A	 Collettore di distribuzione per corrente alternata trifase
B	 Collettore di distribuzione per corrente alternata monofase
C	 Armadio di comando unità interna
D	 Unità interna
E	 Serbatoio acqua calda
F	 Serbatoio di accumulo inerziale pompa di calore
G	 Pannello di comando locale
H	 Modulo ausiliario (opzionale)

1	 Riscaldamento elettrico integrativo
2	 Circuito elettrico di comando (regolatore OTE)
3	 Circuito elettrico principale (compressore)
4	 Contatto EVU (fornitore di energia elettrica)
5	 Sensore temperatura esterna (TA)
6	 Sensore accumulo superiore (TPO)
7	 Sensore accumulo inferiore (TPM)
8	 Sensore acqua calda (TB)
9	 Pompa di circolazione circuito di riscaldamento 1, di-

retto (PRISC 1)
10	Sensore miscelatore (TMIX)
11	Pompa di circolazione circuito di riscaldamento 2, mi-

scelato (PRISC 2) 
Alimentazione da limitatore temperatura di sicurezza

12	Valvola miscelatrice circuito di riscaldamento (MVH)
13	Elementi di comando (eBus)
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TERRA 18 e TERRA 27 (M4-2)



INSTALLAZIONE | Dati tecnici�

BIA-TERRA M2 M4-IT10  |  www.ochsner.com� 69

Legenda per schema di principio dell’impianto per TERRA 18 e TERRA 27 (M4-2)

A	 Collettore di distribuzione per corrente alternata trifase
B	 Collettore di distribuzione per corrente alternata monofase
C	 Armadio di comando unità interna
D	 Unità interna
E	 Serbatoio acqua calda
F	 Serbatoio di accumulo inerziale pompa di calore
G	 Pannello di comando locale
H	 Modulo ausiliario (opzionale)

1	 Circuito elettrico di comando (regolatore OTE)
2	 Circuito elettrico principale (compressore e 

ventilatore)
3	 Contatto EVU (fornitore di energia elettrica)
4	 Sensore temperatura esterna (TA)
5	 Sensore accumulo superiore (TPO)
6	 Sensore accumulo inferiore (TPM)
7	 Sensore acqua calda (TB)
8	 Pompa di circolazione circuito di riscaldamento 1, di-

retto (PRISC 1)
9	 Sensore miscelatore (TMIX)
10	Pompa di circolazione circuito di riscaldamento 2, mi-

scelato (PRISC 2) 
Alimentazione da limitatore temperatura di sicurezza

11	Valvola miscelatrice circuito di riscaldamento (MVH)
12	Elementi di comando (eBus)
13	Riscaldamento integrativo acqua calda
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TERRA 18 e TERRA 27 (M4-3)
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Legenda per schema di principio dell’impianto per TERRA 18 e TERRA 27 (M4-3)

A	 Collettore di distribuzione per corrente alternata trifase
B	 Collettore di distribuzione per corrente alternata monofase
C	 Armadio di comando unità interna
D	 Unità interna
E	 Serbatoio acqua calda
F	 Serbatoio di accumulo inerziale pompa di calore
G	 Pannello di comando locale
H	 Modulo ausiliario (opzionale)

1	 Riscaldamento elettrico integrativo
2	 Circuito elettrico di comando (regolatore OTE)
3	 Circuito elettrico principale (compressore e 

ventilatore)
4	 Contatto EVU (fornitore di energia elettrica)
5	 Sensore temperatura esterna (TA)
6	 Sensore accumulo superiore (TPO)
7	 Sensore accumulo inferiore (TPM)
8	 Sensore acqua calda (TB)
9	 Pompa di circolazione circuito di riscaldamento 1, di-

retto (PRISC 1)
10	Sensore miscelatore (TMIX)
11	Pompa di circolazione circuito di riscaldamento 2, mi-

scelato (PRISC 2) 
Alimentazione da limitatore temperatura di sicurezza

12	Valvola miscelatrice circuito di riscaldamento (MVH)
13	Elementi di comando (eBus)
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 TERRA 18 e TERRA 27 (M4-4)
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Legenda per schema di principio dell’impianto per TERRA 18 e TERRA 27 (M4-4)

A	 Collettore di distribuzione per corrente alternata trifase
B	 Collettore di distribuzione per corrente alternata monofase
C	 Armadio di comando unità interna
D	 Unità interna
E	 Serbatoio acqua calda
F	 Serbatoio di accumulo inerziale pompa di calore
G	 Pannello di comando locale
H	 Modulo ausiliario (opzionale)

1	 Circuito elettrico di comando (regolatore OTE)
2	 Circuito elettrico principale (compressore e 

ventilatore)
3	 Contatto EVU (fornitore di energia elettrica)
4	 Sensore temperatura esterna (TA)
5	 Sensore accumulo superiore (TPO)
6	 Sensore accumulo inferiore (TPM)
7	 Sensore acqua calda (TB)
8	 Pompa di circolazione circuito di riscaldamento 1, di-

retto (PRISC 1)
9	 Sensore miscelatore (TMIX)
10	Pompa di circolazione circuito di riscaldamento 2, mi-

scelato (PRISC 2) 
Alimentazione da limitatore temperatura di sicurezza

11	Valvola miscelatrice circuito di riscaldamento (MVH)
12	Elementi di comando (eBus)
13	Riscaldamento integrativo acqua calda
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14.6	 Qualità della tensione nel funzionamento 
in isola

Nella tabella seguente sono indicati i requisiti di qualità 
della tensione per il funzionamento in isola (per il funzio-
namento in rete si applicano le normative in vigore):

Armoniche Percentuale massima
2 2,00%

3 5,00%

4 1,00%

5 6,00%

6 0,50%

7 5,00%

8 0,50%

9 1,50%

10 0,50%

11 3,50%

12 0,50%

13 3,00%

14 0,50%

15 0,50%

16 0,50%

17 2,00%

18 0,50%

19 1,50%

20 0,50%

21 0,50%

22 0,50%

23 1,50%

25 1,50%

>25 0,50%

	► Distorsione armonica totale (THD) 8%

	► Frequenza 49,5 Hz - 50,5 Hz

	► Variazioni lente di tensione 230 Vca ± 10% (intervallo 
integrazione 10 min)

	► Variazioni rapide di tensione 230 Vca ± 5% (intervallo 
integrazione 10 ms)

	► Asimmetria tensioni 2%
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14.7	 Dimensioni e allacciamenti

14.7.1	 Unità interna

1	 Mandata sorgente di calore (acqua glicolata)
2	 Ritorno sorgente di calore (acqua glicolata)
3	 Mandata acqua per riscaldamento
4	 Ritorno acqua per riscaldamento/acqua calda
5	 Mandata acqua calda
6	 Scarico valvola di sicurezza (lato utilizzo del calore)
7	 Scarico valvola di sicurezza (lato sorgente di calore)
8	 Maniglie per trasporto (svitabili)
9	 Passacavi
10	Piedino di plastica (regolabile in altezza, 4 pz.)
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15.	 Tutela dell’ambiente e 
riciclaggio

Smaltimento dell’imballo per il trasporto

L’apparecchio è stato imballato con cura in vista del 
trasporto. Contribuite alla salvaguardia dell’ambiente smal-
tendo in modo corretto e conforme l’imballo. L’imballo per 
il trasporto dell’apparecchio è costituto da materie prime 
riciclabili. Differenziare e riciclare i rifiuti dell’imballo. Affi-
dare lo smaltimento dell’imballo per il trasporto al tecnico 
specializzato o all’installatore dell’impianto.

Smaltimento dell’apparecchio

	AVVERTENZA: Scarica elettrica
I lavori di installazione e allacciamento elettrico 
possono essere eseguiti soltanto da tecnici spe-
cializzati.

	Danni materiali
Uno smaltimento irregolare del refrigerante o del 
liquido termovettore (acqua glicolata) può causare 
gravi danni all’ambiente.

Apparecchi che contengono refrigerante o liquido ter-
movettore (acqua glicolata) devono essere messi fuori 
servizio da un tecnico specializzato. Per questa operazio-
ne il refrigerante o il liquido termovettore (acqua glicolata) 
deve essere prelevato e regolarmente riciclato o smaltito 
da un’azienda specializzata.

Smaltire l’apparecchio in modo corretto e conforme presso 
un centro locale di raccolta rifiuti. Attenersi alle normative 
e prescrizioni locali relative alla salvaguardia dell’ambiente.

	Nota
Non smaltire la pompa di calore insieme ai rifiuti 
domestici.

Refrigerante R410A

Il circuito frigorifero di questo apparecchio è caricato con 
il refrigerante R410A. Il refrigerante R410A è un gas fluo-
rurato a effetto serra registrato nel protocollo di Kyoto. Il 
refrigerante R410A non deve essere rilasciato nell’atmo-
sfera.
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16.	 Dati ErP
GENERALITÀ TERRA 6 

HPLA
TERRA 8 
HPLA

TERRA 11 
HPLA

TERRA 14 
HPLA

TERRA 18 
HPLA

TERRA 
27 HPLA

TERRA 8 
HPLB

TERRA 11 
HPLB

TERRA 14 
HPLB

Pompa di calore a bassa temperatura: no no no no no sì no no no

Con riscaldamento integrativo: no no no no no sì no no no

Apparecchio di riscaldamento misto con 
pompa di calore:

no no no no no no no no no

UTILIZZO: A MEDIA TEM-
PERATURA / CONDIZIONI 
CLIMATICHE: MEDIE

TERRA 6 
HPLA

TERRA 8 
HPLA

TERRA 
11 HPLA

TERRA 
14 HPLA

TERRA 
18 HPLA

TERRA 
27 HPLA

TERRA 8 
HPLB

TERRA 
11 HPLB

TERRA 
14 HPLB

Resa termica nominale [Prated] (per ap-
parecchi per il riscaldamento d’ambiente 
e apparecchi di riscaldamento misti con 
pompa di calore, la resa termica nominale 
Prated è equivalente al carico di progetto 
in modalità riscaldamento Pdesignh)

kW 5 7 9 12 16 23 7 9 12

Potenza indicata per carico parziale 
[Pdh]: Temperatura esterna [Tj]=-7°C / 
Temperatura ambiente=20°C

kW 5,30 7,00 9,20 12,10 15,90 22,42 7,00 9,50 11,70

Potenza indicata per carico parziale 
[Pdh]: Temperatura esterna [Tj]=+2°C / 
Temperatura ambiente=20°C

kW 5,50 7,20 9,60 12,50 16,30 23,02 7,20 9,80 12,20

Potenza indicata per carico parziale 
[Pdh]: Temperatura esterna [Tj]=+7°C / 
Temperatura ambiente=20°C

kW 5,60 7,30 9,90 12,80 16,60 23,29 7,40 10,00 12,50

Potenza indicata per carico parziale 
[Pdh]: Temperatura esterna [Tj]=+12°C / 
Temperatura ambiente=20°C

kW 5,70 7,40 10,10 13,10 16,90 23,65 7,50 10,20 12,80

Potenza indicata per carico parziale 
[Pdh]: Temperatura esterna [Tj]=Tbiv / 
Temperatura ambiente=20°C

kW 5,20 6,90 9,10 12,00 15,80 22,59 6,90 9,40 11,60

Potenza indicata per carico parziale 
[Pdh]: Temperatura esterna [Tj]=TOL / 
Temperatura ambiente=20°C

kW 5,20 6,90 9,10 12,00 15,80 22,59 6,90 9,40 11,60

Temperatura bivalente [Tbiv] °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

Potenza elettrica assorbita “compressore 
spento”

W - - - - - 7 - - -

Consumo di corrente in stato di spegni-
mento [POFF]

kW 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000

Consumo di corrente in stato di spegni-
mento termostato [PTO]

kW 0,054 0,054 0,084 0,084 0,139 0,007 0,055 0,085 0,085

Consumo di corrente in stato di stand-by 
[PSB]

kW 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,007 0,010 0,010 0,010

Consumo di corrente in stato di funziona-
mento con riscaldamento del carter [PCK]

kW 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Comando potenza fisso fisso fisso fisso fisso fisso fisso fisso fisso

Livello potenza sonora interno [LWA] dB(A) 43 47 48 49 53 52 47 48 49

Consumo energetico annuo [QHE] kWh 3017 3891 5176 6603 9198 13173 4113 5358 6571

Efficienza energetica riscaldamento am-
bienti in funzione della stagione [ηs]

% 134,0 139,0 137,0 142,0 134,0 133,0 131,0 136,0 138,0

COP indicato per carico parziale [COPd]: 
Temperatura esterna [Tj]=-7°C / Tempe-
ratura ambiente=20°C

2,94 3,07 2,97 3,18 3,01 2,95 2,86 3,03 3,07

COP indicato per carico parziale [COPd]: 
Temperatura esterna [Tj]=+2°C / Tempe-
ratura ambiente=20°C

3,49 3,61 3,56 3,69 3,49 3,49 3,41 3,55 3,58

COP indicato per carico parziale [COPd]: 
Temperatura esterna [Tj]=+7°C / Tempe-
ratura ambiente=20°C

3,92 4,02 4,03 4,08 3,85 3,86 3,85 3,95 3,97

COP indicato per carico parziale [COPd]: 
Temperatura esterna [Tj]=+12°C / Tempe-
ratura ambiente=20°C

4,44 4,52 4,60 4,54 4,27 4,28 4,39 4,43 4,43

COP indicato per carico parziale [COPd]: 
Temperatura esterna [Tj]=Tbiv / Tempera-
tura ambiente=20°C

2,81 2,94 2,83 3,05 2,89 2,84 2,73 2,90 2,94
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UTILIZZO: A MEDIA TEM-
PERATURA / CONDIZIONI 
CLIMATICHE: MEDIE

TERRA 6 
HPLA

TERRA 8 
HPLA

TERRA 
11 HPLA

TERRA 
14 HPLA

TERRA 
18 HPLA

TERRA 
27 HPLA

TERRA 8 
HPLB

TERRA 
11 HPLB

TERRA 
14 HPLB

COP indicato per carico parziale [COPd]: 
Temperatura esterna [Tj]=TOL / Tempera-
tura ambiente=20°C

2,81 2,94 2,83 3,05 2,89 2,84 2,73 2,90 2,94

Temperatura valore limite operativo [TOL] °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

Valore limite temperatura di esercizio 
dell’acqua per il riscaldamento [WTOL]

°C 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Riscaldamento integrativo: resa termica 
nominale [Psup] (per apparecchi per il 
riscaldamento d’ambiente e apparecchi di 
riscaldamento misti con pompa di calore, 
la resa termica nominale di un dispositivo 
di riscaldamento integrativo Psup è equi-
valente alla potenza termica aggiuntiva 
sup(Tj).)

kW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Riscaldamento integrativo: tipo di alimen-
tazione

elettrico elettrico elettrico elettrico elettrico elettrico elettrico elettrico elettrico

Portata nominale acqua o acqua glicolata 
(salto termico 3K)

m³/h 1,5 1,9 2,6 3,3 4,2 - 1,9 2,6 3,3

Portata nominale acqua o acqua glicolata 
(salto termico 4K)

m³/h - - - - - 4,8 - - -

Apparecchio di riscaldamento misto: 
efficienza energetica produzione acqua 
calda [ηwh]

% 88,0 82,0 87,0 86,0 88,0 84,0 82,0 87,0 86,0

UTILIZZO: A MEDIA TEM-
PERATURA / CONDIZIONI 
CLIMATICHE: FREDDE

TERRA 6 
HPLA

TERRA 8 
HPLA

TERRA 
11 HPLA

TERRA 
14 HPLA

TERRA 
18 HPLA

TERRA 
27 HPLA

TERRA 8 
HPLB

TERRA 
11 HPLB

TERRA 
14 HPLB

Resa termica nominale [Prated] (per ap-
parecchi per il riscaldamento d’ambiente 
e apparecchi di riscaldamento misti con 
pompa di calore, la resa termica nominale 
Prated è equivalente al carico di progetto 
in modalità riscaldamento Pdesignh)

kW 7 9 12 15 20 23 9 12 15

Potenza indicata per carico parziale 
[Pdh]: Temperatura esterna [Tj]=-7°C / 
Temperatura ambiente=20°C

kW 5,50 7,02 9,60 12,50 16,30 22,84 7,20 9,80 12,20

Potenza indicata per carico parziale 
[Pdh]: Temperatura esterna [Tj]=+2°C / 
Temperatura ambiente=20°C

kW 5,60 7,30 9,90 12,80 16,60 23,19 7,40 10,00 12,50

Potenza indicata per carico parziale 
[Pdh]: Temperatura esterna [Tj]=+7°C / 
Temperatura ambiente=20°C

kW 5,70 7,40 10,10 13,00 16,80 23,52 7,50 10,20 12,80

Potenza indicata per carico parziale 
[Pdh]: Temperatura esterna [Tj]=+12°C / 
Temperatura ambiente=20°C

kW 5,80 7,50 10,30 13,20 17,00 23,78 7,60 10,30 12,90

Potenza indicata per carico parziale 
[Pdh]: Temperatura esterna [Tj]=Tbiv / 
Temperatura ambiente=20°C

kW 5,40 7,10 9,50 12,40 16,10 22,59 7,10 9,60 12,00

Potenza indicata per carico parziale 
[Pdh]: Temperatura esterna [Tj]=TOL / 
Temperatura ambiente=20°C

kW 5,20 6,90 9,10 12,00 15,80 22,59 6,90 9,40 11,60

Temperatura bivalente [Tbiv] °C -15 -15 -15 -15 -15 -22 -15 -15 -15

Potenza elettrica assorbita “compressore 
spento”

W - - - - - 7 - - -

Consumo di corrente in stato di spegni-
mento [POFF]

kW 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000

Consumo di corrente in stato di spegni-
mento termostato [PTO]

kW 0,054 0,054 0,084 0,084 0,139 0,007 0,055 0,085 0,085

Consumo di corrente in stato di stand-by 
[PSB]

kW 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,007 0,010 0,010 0,010

Consumo di corrente in stato di funziona-
mento con riscaldamento del carter [PCK]

kW 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Comando potenza fisso fisso fisso fisso fisso fisso fisso fisso fisso

Livello potenza sonora interno [LWA] dB(A) 43 47 48 49 53 52 47 48 49

Consumo energetico annuo [QHE] kWh 4398 5638 7549 9647 13352 15324 5947 7799 9642

Efficienza energetica riscaldamento am-
bienti in funzione della stagione [ηs]

% 140,0 144,0 144,0 147,0 138,0 137,0 137,0 141,0 143,0
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UTILIZZO: A MEDIA TEM-
PERATURA / CONDIZIONI 
CLIMATICHE: FREDDE

TERRA 6 
HPLA

TERRA 8 
HPLA

TERRA 
11 HPLA

TERRA 
14 HPLA

TERRA 
18 HPLA

TERRA 
27 HPLA

TERRA 8 
HPLB

TERRA 
11 HPLB

TERRA 
14 HPLB

COP indicato per carico parziale [COPd]: 
Temperatura esterna [Tj]=-7°C / Tempe-
ratura ambiente=20°C

3,48 3,59 3,55 3,68 3,47 3,38 3,40 3,53 3,57

COP indicato per carico parziale [COPd]: 
Temperatura esterna [Tj]=+2°C / Tempe-
ratura ambiente=20°C

3,92 4,01 4,03 4,08 3,84 3,80 3,84 3,95 3,97

COP indicato per carico parziale [COPd]: 
Temperatura esterna [Tj]=+7°C / Tempe-
ratura ambiente=20°C

4,33 4,41 4,48 4,44 4,19 4,15 4,28 4,33 4,34

COP indicato per carico parziale [COPd]: 
Temperatura esterna [Tj]=+12°C / Tempe-
ratura ambiente=20°C

4,68 4,75 4,87 4,75 4,47 4,44 4,65 4,65 4,64

COP indicato per carico parziale [COPd]: 
Temperatura esterna [Tj]=Tbiv / Tempera-
tura ambiente=20°C

3,24 3,36 3,30 3,46 3,27 2,84 3,16 3,31 3,35

COP indicato per carico parziale [COPd]: 
Temperatura esterna [Tj]=TOL / Tempera-
tura ambiente=20°C

2,81 2,94 2,83 3,05 2,89 2,84 2,73 2,90 2,94

Temperatura valore limite operativo [TOL] °C -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22

Valore limite temperatura di esercizio 
dell’acqua per il riscaldamento [WTOL]

°C 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Riscaldamento integrativo: resa termica 
nominale [Psup] (per apparecchi per il 
riscaldamento d’ambiente e apparecchi di 
riscaldamento misti con pompa di calore, 
la resa termica nominale di un dispositivo 
di riscaldamento integrativo Psup è equi-
valente alla potenza termica aggiuntiva 
sup(Tj).)

kW 1,4 1,8 2,5 3,2 4,0 0,0 1,8 2,5 3,1

Riscaldamento integrativo: tipo di alimen-
tazione

elettrico elettrico elettrico elettrico elettrico elettrico elettrico elettrico elettrico

Portata nominale acqua o acqua glicolata 
(salto termico 3K)

m³/h 1,5 1,9 2,6 3,3 4,2 - 1,9 2,6 3,3

Portata nominale acqua o acqua glicolata 
(salto termico 4K)

m³/h - - - - - 4,8 - - -

Apparecchio di riscaldamento misto: 
efficienza energetica produzione acqua 
calda [ηwh]

% 88,0 82,0 87,0 86,0 88,0 84,0 82,0 87,0 86,0

UTILIZZO: A MEDIA TEM-
PERATURA / CONDIZIONI 
CLIMATICHE: CALDE

TERRA 6 
HPLA

TERRA 8 
HPLA

TERRA 
11 HPLA

TERRA 
14 HPLA

TERRA 
18 HPLA

TERRA 
27 HPLA

TERRA 8 
HPLB

TERRA 
11 HPLB

TERRA 
14 HPLB

Resa termica nominale [Prated] (per ap-
parecchi per il riscaldamento d’ambiente 
e apparecchi di riscaldamento misti con 
pompa di calore, la resa termica nominale 
Prated è equivalente al carico di progetto 
in modalità riscaldamento Pdesignh)

kW 5 7 9 12 16 23 7 9 12

Potenza indicata per carico parziale 
[Pdh]: Temperatura esterna [Tj]=+2°C / 
Temperatura ambiente=20°C

kW 5,20 6,90 9,10 12,00 15,80 22,59 6,90 9,40 11,60

Potenza indicata per carico parziale 
[Pdh]: Temperatura esterna [Tj]=+7°C / 
Temperatura ambiente=20°C

kW 5,40 7,10 9,50 12,40 16,10 23,28 7,10 9,60 12,00

Potenza indicata per carico parziale 
[Pdh]: Temperatura esterna [Tj]=+12°C / 
Temperatura ambiente=20°C

kW 5,60 7,30 10,00 12,90 16,70 23,71 7,40 10,10 12,60

Potenza indicata per carico parziale 
[Pdh]: Temperatura esterna [Tj]=Tbiv / 
Temperatura ambiente=20°C

kW 5,20 6,90 9,10 12,00 15,80 22,59 6,90 9,40 11,60

Potenza indicata per carico parziale 
[Pdh]: Temperatura esterna [Tj]=TOL / 
Temperatura ambiente=20°C

kW 5,20 6,90 9,10 12,00 15,80 22,59 6,90 9,40 11,60

Temperatura bivalente [Tbiv] °C 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Potenza elettrica assorbita “compressore 
spento”

W - - - - - 7 - - -

Consumo di corrente in stato di spegni-
mento [POFF]

kW 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000

Consumo di corrente in stato di spegni-
mento termostato [PTO]

kW 0,054 0,054 0,084 0,084 0,139 0,007 0,055 0,085 0,085
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UTILIZZO: A MEDIA TEM-
PERATURA / CONDIZIONI 
CLIMATICHE: CALDE

TERRA 6 
HPLA

TERRA 8 
HPLA

TERRA 
11 HPLA

TERRA 
14 HPLA

TERRA 
18 HPLA

TERRA 
27 HPLA

TERRA 8 
HPLB

TERRA 
11 HPLB

TERRA 
14 HPLB

Consumo di corrente in stato di stand-by 
[PSB]

kW 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,007 0,010 0,010 0,010

Consumo di corrente in stato di funziona-
mento con riscaldamento del carter [PCK]

kW 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Comando potenza fisso fisso fisso fisso fisso fisso fisso fisso fisso

Livello potenza sonora interno [LWA] dB(A) 43 47 48 49 53 52 47 48 49

Consumo energetico annuo [QHE] kWh 1967 2527 3367 4287 5987 8332 2667 3488 4267

Efficienza energetica riscaldamento am-
bienti in funzione della stagione [ηs]

% 133,0 138,0 136,0 141,0 133,0 137,0 131,0 135,0 137,0

COP indicato per carico parziale [COPd]: 
Temperatura esterna [Tj]=+2°C / Tempe-
ratura ambiente=20°C

2,81 2,94 2,83 3,05 2,89 2,84 2,73 2,90 2,94

COP indicato per carico parziale [COPd]: 
Temperatura esterna [Tj]=+7°C / Tempe-
ratura ambiente=20°C

3,23 3,35 3,28 3,45 3,26 3,32 3,15 3,30 3,34

COP indicato per carico parziale [COPd]: 
Temperatura esterna [Tj]=+12°C / Tempe-
ratura ambiente=20°C

4,08 4,18 4,21 4,23 3,98 4,05 4,02 4,10 4,12

COP indicato per carico parziale [COPd]: 
Temperatura esterna [Tj]=Tbiv / Tempera-
tura ambiente=20°C

2,81 2,94 2,83 3,05 2,89 2,84 2,73 2,90 2,94

COP indicato per carico parziale [COPd]: 
Temperatura esterna [Tj]=TOL / Tempera-
tura ambiente=20°C

2,81 2,94 2,83 3,05 2,89 2,84 2,73 2,90 2,94

Temperatura valore limite operativo [TOL] °C 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Valore limite temperatura di esercizio 
dell’acqua per il riscaldamento [WTOL]

°C 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Riscaldamento integrativo: resa termica 
nominale [Psup] (per apparecchi per il 
riscaldamento d’ambiente e apparecchi di 
riscaldamento misti con pompa di calore, 
la resa termica nominale di un dispositivo 
di riscaldamento integrativo Psup è equi-
valente alla potenza termica aggiuntiva 
sup(Tj).)

kW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Riscaldamento integrativo: tipo di alimen-
tazione

elettrico elettrico elettrico elettrico elettrico elettrico elettrico elettrico elettrico

Portata nominale acqua o acqua glicolata 
(salto termico 3K)

m³/h 1,5 1,9 2,6 3,3 4,2 - 1,9 2,6 3,3

Portata nominale acqua o acqua glicolata 
(salto termico 4K)

m³/h - - - - - 4,8 - - -

Apparecchio di riscaldamento misto: 
efficienza energetica produzione acqua 
calda [ηwh]

% 88,0 82,0 87,0 86,0 88,0 84,0 82,0 87,0 86,0

UTILIZZO: A BASSA TEM-
PERATURA / CONDIZIONI 
CLIMATICHE: MEDIE

TERRA 6 
HPLA

TERRA 8 
HPLA

TERRA 
11 HPLA

TERRA 
14 HPLA

TERRA 
18 HPLA

TERRA 
27 HPLA

TERRA 8 
HPLB

TERRA 
11 HPLB

TERRA 
14 HPLB

Resa termica nominale [Prated] (per ap-
parecchi per il riscaldamento d’ambiente 
e apparecchi di riscaldamento misti con 
pompa di calore, la resa termica nominale 
Prated è equivalente al carico di progetto 
in modalità riscaldamento Pdesignh)

kW 6 8 10 13 17 25 8 10 13

Potenza indicata per carico parziale 
[Pdh]: Temperatura esterna [Tj]=-7°C / 
Temperatura ambiente=20°C

kW 5,80 7,50 10,30 13,20 17,00 24,53 7,60 10,30 13,00

Potenza indicata per carico parziale 
[Pdh]: Temperatura esterna [Tj]=+2°C / 
Temperatura ambiente=20°C

kW 5,90 7,60 10,50 13,40 17,20 24,66 7,70 10,40 13,20

Potenza indicata per carico parziale 
[Pdh]: Temperatura esterna [Tj]=+7°C / 
Temperatura ambiente=20°C

kW 6,00 7,60 10,60 13,50 17,30 24,74 7,80 10,50 13,30

Potenza indicata per carico parziale 
[Pdh]: Temperatura esterna [Tj]=+12°C / 
Temperatura ambiente=20°C

kW 6,00 7,50 10,70 13,60 17,40 24,98 7,80 10,60 13,50

Potenza indicata per carico parziale 
[Pdh]: Temperatura esterna [Tj]=Tbiv / 
Temperatura ambiente=20°C

kW 5,80 7,50 10,30 13,20 17,00 24,45 7,60 10,30 13,00
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UTILIZZO: A BASSA TEM-
PERATURA / CONDIZIONI 
CLIMATICHE: MEDIE

TERRA 6 
HPLA

TERRA 8 
HPLA

TERRA 
11 HPLA

TERRA 
14 HPLA

TERRA 
18 HPLA

TERRA 
27 HPLA

TERRA 8 
HPLB

TERRA 
11 HPLB

TERRA 
14 HPLB

Potenza indicata per carico parziale 
[Pdh]: Temperatura esterna [Tj]=TOL / 
Temperatura ambiente=20°C

kW 5,80 7,50 10,30 13,20 17,00 24,45 7,60 10,30 13,00

Temperatura bivalente [Tbiv] °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

Potenza elettrica assorbita “compressore 
spento”

W - - - - - 7 - - -

Consumo di corrente in stato di spegni-
mento [POFF]

kW 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000

Consumo di corrente in stato di spegni-
mento termostato [PTO]

kW 0,054 0,054 0,084 0,084 0,139 0,007 0,055 0,085 0,085

Consumo di corrente in stato di stand-by 
[PSB]

kW 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,007 0,010 0,010 0,010

Consumo di corrente in stato di funziona-
mento con riscaldamento del carter [PCK]

kW 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Comando potenza fisso fisso fisso fisso fisso fisso fisso fisso fisso

Livello potenza sonora interno [LWA] dB(A) 43 47 48 49 53 52 47 48 49

Consumo energetico annuo [QHE] kWh 2262 2912 3799 5186 7128 10754 2964 4091 5195

Efficienza energetica riscaldamento am-
bienti in funzione della stagione [ηs]

% 205,0 205,0 216,0 203,0 189,0 181,0 204,0 200,0 199,0

COP indicato per carico parziale [COPd]: 
Temperatura esterna [Tj]=-7°C / Tempe-
ratura ambiente=20°C

4,87 4,90 5,10 4,89 4,59 4,44 4,82 4,81 4,80

COP indicato per carico parziale [COPd]: 
Temperatura esterna [Tj]=+2°C / Tempe-
ratura ambiente=20°C

5,24 5,25 5,52 5,20 4,88 4,68 5,22 5,14 5,11

COP indicato per carico parziale [COPd]: 
Temperatura esterna [Tj]=+7°C / Tempe-
ratura ambiente=20°C

5,61 5,60 5,94 5,50 5,16 4,88 5,62 5,47 5,41

COP indicato per carico parziale [COPd]: 
Temperatura esterna [Tj]=+12°C / Tempe-
ratura ambiente=20°C

6,03 5,99 6,43 5,84 5,48 5,11 6,08 5,84 5,75

COP indicato per carico parziale [COPd]: 
Temperatura esterna [Tj]=Tbiv / Tempera-
tura ambiente=20°C

4,81 4,84 5,03 4,84 4,54 4,40 4,76 4,75 4,75

COP indicato per carico parziale [COPd]: 
Temperatura esterna [Tj]=TOL / Tempera-
tura ambiente=20°C

4,81 4,84 5,03 4,84 4,54 4,40 4,76 4,75 4,75

Temperatura valore limite operativo [TOL] °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

Valore limite temperatura di esercizio 
dell’acqua per il riscaldamento [WTOL]

°C 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Riscaldamento integrativo: resa termica 
nominale [Psup] (per apparecchi per il 
riscaldamento d’ambiente e apparecchi di 
riscaldamento misti con pompa di calore, 
la resa termica nominale di un dispositivo 
di riscaldamento integrativo Psup è equi-
valente alla potenza termica aggiuntiva 
sup(Tj).)

kW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Riscaldamento integrativo: tipo di alimen-
tazione

elettrico elettrico elettrico elettrico elettrico elettrico elettrico elettrico elettrico

Portata nominale acqua o acqua glicolata 
(salto termico 3K)

m³/h 1,5 1,9 2,6 3,3 4,2 - 1,9 2,6 3,3

Portata nominale acqua o acqua glicolata 
(salto termico 4K)

m³/h - - - - - 4,8 - - -

Apparecchio di riscaldamento misto: 
efficienza energetica produzione acqua 
calda [ηwh]

% 88,0 82,0 87,0 86,0 88,0 84,0 82,0 87,0 86,0

UTILIZZO: A BASSA TEM-
PERATURA / CONDIZIONI 
CLIMATICHE: FREDDE

TERRA 6 
HPLA

TERRA 8 
HPLA

TERRA 
11 HPLA

TERRA 
14 HPLA

TERRA 
18 HPLA

TERRA 
27 HPLA

TERRA 8 
HPLB

TERRA 
11 HPLB

TERRA 
14 HPLB

Resa termica nominale [Prated] (per ap-
parecchi per il riscaldamento d’ambiente 
e apparecchi di riscaldamento misti con 
pompa di calore, la resa termica nominale 
Prated è equivalente al carico di progetto 
in modalità riscaldamento Pdesignh)

kW 7 9 13 16 21 25 9 13 16
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UTILIZZO: A BASSA TEM-
PERATURA / CONDIZIONI 
CLIMATICHE: FREDDE

TERRA 6 
HPLA

TERRA 8 
HPLA

TERRA 
11 HPLA

TERRA 
14 HPLA

TERRA 
18 HPLA

TERRA 
27 HPLA

TERRA 8 
HPLB

TERRA 
11 HPLB

TERRA 
14 HPLB

Potenza indicata per carico parziale 
[Pdh]: Temperatura esterna [Tj]=-7°C / 
Temperatura ambiente=20°C

kW 5,90 7,60 10,50 13,40 17,30 24,59 7,70 10,50 13,30

Potenza indicata per carico parziale 
[Pdh]: Temperatura esterna [Tj]=+2°C / 
Temperatura ambiente=20°C

kW 6,00 7,70 10,60 13,50 17,30 24,82 7,80 10,60 13,40

Potenza indicata per carico parziale 
[Pdh]: Temperatura esterna [Tj]=+7°C / 
Temperatura ambiente=20°C

kW 6,00 7,70 10,70 13,60 17,40 24,87 7,80 10,60 13,50

Potenza indicata per carico parziale 
[Pdh]: Temperatura esterna [Tj]=+12°C / 
Temperatura ambiente=20°C

kW 6,00 7,70 10,70 13,60 17,40 24,98 7,80 10,60 13,50

Potenza indicata per carico parziale 
[Pdh]: Temperatura esterna [Tj]=Tbiv / 
Temperatura ambiente=20°C

kW 5,90 7,60 10,50 13,40 17,20 24,45 7,70 10,50 13,20

Potenza indicata per carico parziale 
[Pdh]: Temperatura esterna [Tj]=TOL / 
Temperatura ambiente=20°C

kW 5,80 7,50 10,30 13,20 17,00 24,45 7,60 10,30 13,00

Temperatura bivalente [Tbiv] °C -15 -15 -15 -15 -15 -22 -15 -15 -15

Potenza elettrica assorbita “compressore 
spento”

W - - - - - 7 - - -

Consumo di corrente in stato di spegni-
mento [POFF]

kW 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000

Consumo di corrente in stato di spegni-
mento termostato [PTO]

kW 0,054 0,054 0,084 0,084 0,139 0,007 0,055 0,085 0,085

Consumo di corrente in stato di stand-by 
[PSB]

kW 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,007 0,010 0,010 0,010

Consumo di corrente in stato di funziona-
mento con riscaldamento del carter [PCK]

kW 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Comando potenza fisso fisso fisso fisso fisso fisso fisso fisso fisso

Livello potenza sonora interno [LWA] dB(A) 43 47 48 49 53 52 47 48 49

Consumo energetico annuo [QHE] kWh 3254 4184 5457 7507 10274 12584 4238 5895 7530

Efficienza energetica riscaldamento am-
bienti in funzione della stagione [ηs]

% 212,0 211,0 224,0 208,0 194,0 184,0 212,0 206,0 204,0

COP indicato per carico parziale [COPd]: 
Temperatura esterna [Tj]=-7°C / Tempe-
ratura ambiente=20°C

5,43 5,74 5,74 5,35 5,02 4,70 5,42 5,31 5,27

COP indicato per carico parziale [COPd]: 
Temperatura esterna [Tj]=+7°C / Tempe-
ratura ambiente=20°C

5,72 5,70 6,07 5,59 5,24 4,90 5,74 5,57 5,50

COP indicato per carico parziale [COPd]: 
Temperatura esterna [Tj]=+12°C / Tempe-
ratura ambiente=20°C

5,97 5,93 6,36 5,78 5,43 5,03 6,01 5,78 5,70

COP indicato per carico parziale [COPd]: 
Temperatura esterna [Tj]=Tbiv / Tempera-
tura ambiente=20°C

6,01 5,97 6,40 5,82 5,46 5,10 6,05 5,82 5,73

COP indicato per carico parziale [COPd]: 
Temperatura esterna [Tj]=TOL / Tempera-
tura ambiente=20°C

5,31 5,31 5,60 5,25 4,92 4,40 5,29 5,20 5,17

COP indicato per carico parziale [COPd]: 
Temperatura dell’aria esterna [Tj]=-15°C 
(se TOL inferiore a -20°C)/temperatura 
ambiente=20°C

4,81 4,84 5,03 4,84 4,54 4,40 4,76 4,75 4,75

Temperatura valore limite operativo [TOL] °C -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22

Valore limite temperatura di esercizio 
dell’acqua per il riscaldamento [WTOL]

°C 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Riscaldamento integrativo: resa termica 
nominale [Psup] (per apparecchi per il 
riscaldamento d’ambiente e apparecchi di 
riscaldamento misti con pompa di calore, 
la resa termica nominale di un dispositivo 
di riscaldamento integrativo Psup è equi-
valente alla potenza termica aggiuntiva 
sup(Tj).)

kW 1,4 1,8 2,6 3,2 4,1 0,0 1,8 2,5 3,2

Riscaldamento integrativo: tipo di alimen-
tazione

elettrico elettrico elettrico elettrico elettrico elettrico elettrico elettrico elettrico

Portata nominale acqua o acqua glicolata 
(salto termico 3K)

m³/h 1,5 1,9 2,6 3,3 4,2 - 1,9 2,6 3,3
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UTILIZZO: A BASSA TEM-
PERATURA / CONDIZIONI 
CLIMATICHE: FREDDE

TERRA 6 
HPLA

TERRA 8 
HPLA

TERRA 
11 HPLA

TERRA 
14 HPLA

TERRA 
18 HPLA

TERRA 
27 HPLA

TERRA 8 
HPLB

TERRA 
11 HPLB

TERRA 
14 HPLB

Portata nominale acqua o acqua glicolata 
(salto termico 4K)

m³/h - - - - - 4,8 - - -

Apparecchio di riscaldamento misto: 
efficienza energetica produzione acqua 
calda [ηwh]

% 88,0 82,0 87,0 86,0 88,0 84,0 82,0 87,0 86,0

UTILIZZO: A BASSA TEM-
PERATURA / CONDIZIONI 
CLIMATICHE: CALDE

TERRA 6 
HPLA

TERRA 8 
HPLA

TERRA 
11 HPLA

TERRA 
14 HPLA

TERRA 
18 HPLA

TERRA 
27 HPLA

TERRA 8 
HPLB

TERRA 
11 HPLB

TERRA 
14 HPLB

Resa termica nominale [Prated] (per ap-
parecchi per il riscaldamento d’ambiente 
e apparecchi di riscaldamento misti con 
pompa di calore, la resa termica nominale 
Prated è equivalente al carico di progetto 
in modalità riscaldamento Pdesignh)

kW 6 8 10 13 17 25 8 10 13

Potenza indicata per carico parziale 
[Pdh]: Temperatura esterna [Tj]=+2°C / 
Temperatura ambiente=20°C

kW 5,80 7,50 10,30 13,20 17,00 24,45 7,60 10,30 13,00

Potenza indicata per carico parziale 
[Pdh]: Temperatura esterna [Tj]=+7°C / 
Temperatura ambiente=20°C

kW 5,90 7,60 10,40 13,30 17,20 24,50 7,70 10,40 13,20

Potenza indicata per carico parziale 
[Pdh]: Temperatura esterna [Tj]=+12°C / 
Temperatura ambiente=20°C

kW 6,00 7,70 10,60 13,50 17,40 24,91 7,80 10,60 13,40

Potenza indicata per carico parziale 
[Pdh]: Temperatura esterna [Tj]=Tbiv / 
Temperatura ambiente=20°C

kW 5,80 7,50 10,30 13,20 17,00 24,45 7,60 10,30 13,00

Potenza indicata per carico parziale 
[Pdh]: Temperatura esterna [Tj]=TOL / 
Temperatura ambiente=20°C

kW 5,80 7,50 10,30 13,20 17,00 24,45 7,60 10,30 13,00

Temperatura bivalente [Tbiv] °C 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Potenza elettrica assorbita “compressore 
spento”

W - - - - - 7 - - -

Consumo di corrente in stato di spegni-
mento [POFF]

kW 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000

Consumo di corrente in stato di spegni-
mento termostato [PTO]

kW 0,054 0,054 0,084 0,084 0,139 0,007 0,055 0,085 0,085

Consumo di corrente in stato di stand-by 
[PSB]

kW 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,007 0,010 0,010 0,010

Consumo di corrente in stato di funziona-
mento con riscaldamento del carter [PCK]

kW 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Comando potenza fisso fisso fisso fisso fisso fisso fisso fisso fisso

Livello potenza sonora interno [LWA] dB(A) 43 47 48 49 53 52 47 48 49

Consumo energetico annuo [QHE] kWh 1473 1888 2466 3361 4635 6915 1918 2660 3366

Efficienza energetica riscaldamento am-
bienti in funzione della stagione [ηs]

% 203,0 204,0 215,0 202,0 188,0 182,0 204,0 199,0 199,0

COP indicato per carico parziale [COPd]: 
Temperatura esterna [Tj]=+2°C / Tempe-
ratura ambiente=20°C

4,81 4,84 5,03 4,82 4,53 4,40 4,76 4,75 4,75

COP indicato per carico parziale [COPd]: 
Temperatura esterna [Tj]=+7°C / Tempe-
ratura ambiente=20°C

5,16 5,17 5,43 5,13 4,81 4,59 5,13 5,07 5,04

COP indicato per carico parziale [COPd]: 
Temperatura esterna [Tj]=+12°C / Tempe-
ratura ambiente=20°C

5,75 5,73 6,10 5,61 5,26 4,97 5,77 5,59 5,53

COP indicato per carico parziale [COPd]: 
Temperatura esterna [Tj]=Tbiv / Tempera-
tura ambiente=20°C

4,81 4,84 5,03 4,84 4,54 4,40 4,76 4,75 4,75

COP indicato per carico parziale [COPd]: 
Temperatura esterna [Tj]=TOL / Tempera-
tura ambiente=20°C

4,81 4,84 5,03 4,84 4,54 4,40 4,76 4,75 4,75

Temperatura valore limite operativo [TOL] °C 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Valore limite temperatura di esercizio 
dell’acqua per il riscaldamento [WTOL]

°C 65 65 65 65 65 65 65 65 65



INSTALLAZIONE | Dati ErP�

84 � www.ochsner.com  |  BIA-TERRA M2 M4-IT10

UTILIZZO: A BASSA TEM-
PERATURA / CONDIZIONI 
CLIMATICHE: CALDE

TERRA 6 
HPLA

TERRA 8 
HPLA

TERRA 
11 HPLA

TERRA 
14 HPLA

TERRA 
18 HPLA

TERRA 
27 HPLA

TERRA 8 
HPLB

TERRA 
11 HPLB

TERRA 
14 HPLB

Riscaldamento integrativo: resa termica 
nominale [Psup] (per apparecchi per il 
riscaldamento d’ambiente e apparecchi di 
riscaldamento misti con pompa di calore, 
la resa termica nominale di un dispositivo 
di riscaldamento integrativo Psup è equi-
valente alla potenza termica aggiuntiva 
sup(Tj).)

kW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Riscaldamento integrativo: tipo di alimen-
tazione

elettrico elettrico elettrico elettrico elettrico elettrico elettrico elettrico elettrico

Portata nominale acqua o acqua glicolata 
(salto termico 3K)

m³/h 1,5 1,9 2,6 3,3 4,2 - 1,9 2,6 3,3

Portata nominale acqua o acqua glicolata 
(salto termico 4K)

m³/h - - - - - 4,8 - - -

Apparecchio di riscaldamento misto: 
efficienza energetica produzione acqua 
calda [ηwh]

% 88,0 82,0 87,0 86,0 88,0 84,0 82,0 87,0 86,0
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Note



Note



Installatore impianto:

Ditta

Indirizzo

Telefono

Tecnico assistenza:

OCHSNER  
Wärmepumpen GmbH Österreich 
(registro delle imprese) 
A-4021 Linz 
Bockgasse 2a 
kontakt@ochsner.at 
www.ochsner.com

OCHSNER  
Wärmepumpen GmbH Deutschland 
D-10719 Berlino 
Kurfürstendamm 11 
Linea diretta per partner sistema: +49 (0) 1805 
832840  
Assistenza clienti: +49 (0) 69 256694-495 
kontakt@ochsner.de 
www.ochsner.com

OCHSNER  
Wärmepumpen GmbH Schweiz 
CH-8001 Zurigo 
Uraniastraße 18 
Assistenza clienti: +41 (0) 800 100 911 
kontakt@ochsner.com 
www.ochsner.com

Sede centrale/Fabbrica  
A-3350 Haag 
Ochsner-Straße 1 
Linea diretta per partner sistema: +43 (0) 820 
201020 
Assistenza clienti: +43 (0) 5 04245-499 
kontakt@ochsner.at 
www.ochsner.com

OCHSNER East 
PL 31-302 Cracovia 
ul. Pod Fortem Nr. 19 
Tel.: +48 (0)12 4214527 
kontakt@ochsner.pl 
www.ochsner.com

Con riserva di errori e modifiche tecniche.
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